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Neste trabalho referiremos em particular a tecnologia do arrefecimento 
evaporativo com desumidificação prévia por exsicantes e far-se-á a apresentação da 
Unidade de Demonstração instalada no INETI (Instituto Nacional de Engenharia 
Tecnologia e Inovação) que faz uso dessa tecnologia que recorre a um sistema de 
captação de energia solar do tipo CPC (Colectores Parabólicos Compostos). Em 
funcionamento desde 1999, este sistema já sofreu várias alterações que serão referidas, 
realçando-se as que tiveram lugar mais recentemente, e serão apresentados alguns 
resultados entretanto obtidos.  
O funcionamento de todo o sistema foi acompanhado de perto, possibilitando 
assim, uma melhor compreensão do funcionamento do mesmo e, no caso de surgirem 
anomalias, actuar de imediato na tentativa de resolução. 
Para além da descrição dos componentes principais, modos de operação e 
alterações introduzidas, neste trabalho são apresentados e analisados os resultados 
obtidos nesta nova fase de funcionamento da UTA, após introdução de um 
humidificador na conduta de insuflação. 
Concluí-se que para períodos que antecedem e procedem o pico do Verão, esta 
unidade executa a sua função na perfeição apresentando valores de eficiência energética 
bastante favoráveis. Ao longo da estação fria, a captação de energia por parte dos 
colectores solares, possibilita o aquecimento dos espaços a climatizar.  
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In this paper refer in particular to technology evaporative cooling with 
dehumidification prior dryers and far will be the presentation of the demonstration unit 
installed at INETI (National Institute of Engineering Technology and Innovation) that 
makes use of this technology which uses a system solar energy type CPC (compound 
parabolic collectors). In operation since 1999, this system has undergone several 
changes that will be mentioned, highlighting those which took place more recently, and 
will present some results obtained however.  
The operation of the entire system was closely monitored, thus enabling a better 
understanding of functioning and, in the event of any deficiencies, take immediate 
action in tackling.  
In addition to the description of the main modes of operation and amendments 
introduced in this work are presented and analyzed the results obtained in this new 
phase of operation of the UTA after the introduction of a humidifier in the conduct of 
inflation. 
We concluded that for periods of time and perform the peak of summer; this unit 
performs its function perfectly with values of efficiency quite favorable. During the cold 
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No Centro e Norte da Europa são as necessidades de aquecimento no Inverno que 
predominam nos consumos de energia em edifícios, tendo os últimos anos mostrado que 
na Europa do Sul existe igualmente um aumento no consumo de energia para 
aquecimento ambiente. No entanto e para além disso, o Verão mais quente da Europa do 
Sul traduz-se em necessidades de arrefecimento que adquirem igual se não maior 
importância que as de aquecimento. Em consequência tem havido um grande 
incremento na venda de sistemas convencionais de ar condicionado e o consequente 
aumento do consumo de energia per capita (Projecto POSAC, 1995).  
Esta evolução está espelhada nos “apagões” ocorridos durante o Verão em alguns 
países ou cidades do Sul da Europa e pode ser explicado por o gráfico.1, que mostra a 
evolução do consumo de electricidade em Portugal, com uma forte tendência de 
aumento do pico de consumo no Verão, que se não for invertida poderá ultrapassar o do 
Inverno, o que obrigará a um aumento da capacidade electroprodutora. Em países como 
o nosso, onde a energia hidroeléctrica serve para balancear o sistema electroprodutor 
nacional, esta é uma situação de todo indesejável, dada a mais que crónica secura dos 
nossos Verões. 
 
Gráfico 1.1 - Evolução do consumo de electricidade em Portugal. Fonte: REN 
Em contrapartida Verões muito quentes estão associados a muitos dias de sol 
brilhante, isto é, elevada disponibilidade do recurso solar, pelo que existe uma grande 
coincidência entre a disponibilidade de energia solar e as necessidades de frio; acresce a 
isto que os sistemas usados na produção de frio, podem igualmente ser utilizados na 
produção de águas quentes sanitárias e no aquecimento durante o Inverno através da 



























com energia solar, estão longe de serem economicamente viáveis quando considerados 
separadamente. Mas esse não é o caso quando se considera a combinação de ambos, 
gerando economias que são cruciais para a sua viabilidade económica, e que resulta do 
uso do mesmo sistema durante todo o ano (Palz, 1994 e Collares-Pereira, 1991). 
A tecnologia de frio convencional por compressão reside, em refrigerantes com 
impacte ambiental negativo já bem estabelecido. De facto os muito comuns CFCs são 
conhecidos pelo seu forte efeito na destruição da camada de ozono, que por isso já 
conduziu a medidas de proibição do seu uso a partir de 1996
(1)
. Mesmo os seus 
substitutos HCFs, HFCs, HCs e outros como o NH3 e CO2, não estão isentos de 
problemas. Nesta medida, o uso da energia solar pode igualmente contribuir para a 
diminuição do impacte ambiental negativo associado ao uso das tecnologias 
convencionais de ar condicionado.  
A expressão “arrefecimento assistido por energia solar” reflecte a necessidade de 
uma segunda fonte de energia, gás ou outra fonte térmica. Muitas vezes é obrigatória 
esta combinação, mesmo quando se pretende um elevado valor de fracção solar. É o 
caso dos Hospitais e outros lugares onde o conforto não pode estar dependente da 
disponibilidade da radiação solar. Essa fonte térmica, contudo, também dá origem à 
produção de CO2 mas a mesma unidade de energia útil, resultante da queima de 
combustível numa central térmica convencional sob a forma de electricidade, acarretaria 
uma maior emissão de CO2 para a atmosfera. A combinação com gás tem igualmente 
interesse porque está a ser planeada, desenvolvida e instalada no Sul da Europa a rede 
de gás natural, criando um consumo no Verão que ajudará a reduzir as flutuações 
sazonais. 
Os sistemas de produção de frio capazes de fazer o aproveitamento térmico da 
energia solar, são conhecidos há várias décadas. Estes sistemas são de vários tipos: 
compressores a vapor, arrefecimento por injectores, ciclos abertos com exsicantes e 
ciclos de absorção utilizando amónia-água ou água-LiBr (Çengel, et al (2001). Durante 
os últimos anos foram igualmente financiados a nível comunitário diversos projectos de 
investigação e de demonstração, tendo o INETI participado nalguns deles, como foi o 
caso do projecto europeu que permitiu a aquisição do sistema DEC. 
 
 
(1) – Medidas implementadas aquando do Protocolo de Montreal, com vista a regular a produção e 
consumo de produtos destrutivos da camada de ozono. 
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1.1. As Leis da Termodinâmica 
A Termodinâmica pode ser definida como a ciência da energia. Embora se tenha a 
percepção do que é energia, é difícil defini-la com precisão. A energia pode ser vista 
como a capacidade de provocar alterações. 
A palavra termodinâmica reverte das palavras gregas therme (calor) e dynamis 
(potência), sendo a melhor descrição os primeiros esforços para converter calor em 
potência. Hoje em dia, este termo é utilizado para incluir todos os aspectos relacionados 
com a energia e suas transformações, incluindo a sua produção, refrigeração e relações 
existentes entre propriedades da matéria. 
A termodinâmica permite assim determinar a direcção na qual os vários processos 
físicos e químicos irão ocorrer. Também permite determinar as relações entre as 
diversas propriedades de uma substância. Contudo, a termodinâmica não trabalha com 
modelos da microestrutura da substância, e não é capaz de fornecer detalhes dela, mas 
uma vez que alguns dados sejam conhecidos, através do método da termodinâmica 
clássica, outras propriedades podem ser determinadas. 
 Considerações 
A termodinâmica estuda as relações entre as quantidades de calor trocadas e os 
trabalhos realizados num processo físico envolvendo um corpo ou um sistema de 
corpos. 
Por condução, o calor transfere-se de um corpo para outro em consequência de 
choques moleculares. A convecção é soma de dois fenómenos físicos, a condução de 
calor (ou difusão de calor) e a advecção de um meio fluido (líquidos e gases). A 
radiação térmica é a radiação electromagnética emitida por um corpo em equilíbrio 
térmico causada pela temperatura do mesmo. Quanto maior a temperatura, maior as 
velocidades moleculares originando choques frequentes que levam à transferência de 
energia cinética para as moléculas de menor velocidade e portanto, menor temperatura. 
O trabalho também se relaciona com a transferência de energia, no entanto, o 
trabalho corresponde a trocas energéticas sem influência de diferenças de temperatura e 
nisso se distingue do calor. O trabalho não depende da temperatura e é realizado por 
uma força F   
Quando o sistema como um todo, produz um deslocamento ao agir com uma força 
sobre o meio exterior, o trabalho realizado é denominado trabalho externo. 
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Quando o trabalho executado por uma parte do sistema sobre outra do mesmo 
sistema é chamado de trabalho interno. 
                         A                                                          B 
 
 
Figura 1.1. Trabalho de expansão num cilindro. Fonte: Ramalho et al (1995) 
 
 Trabalho numa transformação 
 
Existem diversos modos de produzir trabalho, cada um relacionado de alguma 
forma com uma força a actuar ao longo de uma distância. Na mecânica elementar, o 
trabalho efectuado por uma força constante F  actuando sobre um corpo deslocado a 
uma distância s na mesma direcção é dado por: 
. 1.1W F s kJ  
O trabalho é uma grandeza algébrica e assume por vezes o sinal da variação de 
volume ( V ), uma vez que a pressão é sempre positiva. 
 Numa expansão a variação do volume é positiva, logo o trabalho realizado é 
positivo. Como o trabalho representa uma transferência de energia, o gás ao expandir-se 
perde energia, embora esteja também a recebê-la sob forma de calor da fonte térmica. 
O trabalho realizado numa transformação termodinâmica depende não só do 
estado inicial e final, como também dos estados intermediários, isto é, do caminho entre 
os dois estados. 
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 Trabalho em sistemas térmicos, diagramas p-V 
 






W PdV  
onde é necessário saber exactamente como a pressão muda em função do volume para 
calcular a integral. A fórmula possui uma origem simples. Se considerarmos um gás 
empurrando um pistão com pressão p, a força sobre o pistão é o produto da pressão do 
gás e a área do pistão. Se o gás desloca o pistão de x , o trabalho realizado é o produto 
da força sobre o pistão e a distância que o pistão se moveu, W = pA x  = p x , onde x  
é a variação de volume do gás (o pistão foi empurrado para trás, permitindo que as 
moléculas de gás ocupem mais espaço). Note que se o volume do gás aumenta ele faz 
um trabalho positivo no ambiente externo. Se o gás for comprimido, ele faz um trabalho 
negativo (por outras palavras, terá que se realizar trabalho para comprimir um gás. Isto é 
a razão da dificuldade em encher-se um balão, ou um pneu de bicicleta).  
Uma boa maneira de visualizar o processo de fazer a integral acima é esboçar um 
gráfico da pressão em função do volume e traçar o caminho do estado A (um ponto no 
diagrama p-V) ao estado B (um outro ponto). A área por baixo da curva é o trabalho 
realizado pelo gás. Também é possível voltar ao estado A. Esta é chamada de 
transformação cíclica (conceito explicado à posteriori), já que ela o leva de volta ao 
estado de origem. Ao  voltar ao longo do mesmo caminho, o trabalho feito pelo gás é 
nulo, já que a área positiva no primeiro caminho cancela a área negativa do segundo 
caminho. No entanto, é possível tomar uma rota totalmente diferente ao ir de B voltando 
para A, como mostra a figura 1.2. Se o caminho seguir o sentido dos ponteiros de um 
relógio, o trabalho feito pelo gás no ambiente externo é justamente a área dentro do 
caminho. Se a rota segue o sentido contrário aos ponteiros do relógio, o gás faz um 




Figura 1.2. Transformação cíclica. Fonte: Ramalho et al (1995) 
Suponha que queríamos expandir um gás mantendo a pressão constante. Como se 
procederia? Pela lei dos gases ideais, a temperatura do gás deve aumentar. Logo, poder-
se-ia aumentar lentamente o volume do recipiente em que o gás está contido, enquanto 
simultaneamente o gás é aquecido o suficiente para manter a pressão constante. A 
densidade do gás diminui, mas as moléculas movem-se mais rápido uma vez que a 
temperatura é maior, de modo que a pressão permaneça constante.   A variação de 
temperatura necessária pode ser calculada a partir da equação dos gases perfeitos.  
Também é possível variar a pressão de um gás enquanto o mantemos com volume 
constante. O gás não realiza trabalho no ambiente externo neste caso, mas é necessário 
adicionar energia no gás (ou retirá-la) por aquecimento (ou arrefecimento) a fim de 
mudar a pressão de acordo com a equação dos gases perfeitos. O gás não realiza 
trabalho sobre o ambiente, mas existe um fluxo de calor não nulo para o gás. O fluxo de 
calor para o gás é positivo se a pressão do gás aumenta a volume constante, e negativo 
se a pressão diminuir. O fluxo de calor é dQ = cVdT.  
Em outros sistemas também é possível transformar calor em trabalho. Um 
exemplo simples é um elástico suportando um peso. Se aquecermos o elástico com uma 
vela ele encolherá. Desprezando a parte da energia utilizada para o rearranjo das suas 
moléculas, o calor é transformado em energia potencial do peso quando o elástico 
encolhe.  
 




 Energia interna, Lei de Joule dos gases ideais. 
A energia total de um sistema é composta por duas parcelas: a energia externa e a 
energia interna. 
A energia interna dos sistemas relaciona-se com as suas condições intrínsecas, que 
num gás corresponde às parcelas: energia térmica, potencial e cinética. 
Num sistema, não se mede directamente a energia U, mas, é importante conhecer 
a variação da energia interna U  do sistema durante um processo termodinâmico. 
Existem processos em que a energia interna varia e a temperatura permanece 
constante. A energia recebida (calor latente) aumenta a energia interna do sistema 
durante o processo. 
Nas transformações gasosas, a variação de energia interna U  é sempre 
acompanhada de variação de temperatura ( T ). 
 Processos 
Sempre que uma ou mais propriedades de um sistema variam, diz-se que ocorreu 
uma mudança de estado. O caminho através de sucessivos estados pelo qual passa o 
sistema é definido como processo. Um processo de quase-equilíbrio (quasi-estático) é 
aquele em que o desvio do equilíbrio termodinâmico é infinitesimal, e todos os estados 
pelo qual o sistema passa pode ser considerado como estados de equilíbrio. Muitos 
processos reais podem ser aproximados com precisão pelo processo de quase-equilíbrio. 
Resumidamente apresenta-se de antemão quais as leis termodinâmicas 
estabelecidas experimentalmente: 
 A Lei Zero da Termodinâmica determina que, quando dois corpos têm igualdade 
de temperatura com um terceiro corpo, eles têm igualdade de temperatura entre 
si. Esta lei é a base para a medição de temperatura. 
 A Primeira Lei da Termodinâmica fornece o aspecto quantitativo de processos 
de conversão de energia. É o princípio da conservação da energia e da 
conservação da massa: "A energia do Universo é constante". 
 A Segunda Lei da Termodinâmica determina o aspecto qualitativo de processos 
em sistemas físicos, isto é, os processos ocorrem numa certa direcção mas não 
podem ocorrer na direcção oposta. Enunciada por Clausius da seguinte forma: 
"A entropia do Universo tende a um máximo". 
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 A Terceira Lei da Termodinâmica estabelece um ponto de referência absoluto 
para a determinação da entropia, representado pelo estado derradeiro de ordem 
molecular máxima e mínima energia. Enunciada como "A entropia de uma 
substância cristalina pura na temperatura zero absoluto é zero". É extremamente 
útil na análise termodinâmica das reacções químicas, como a combustão, por 
exemplo. 
1.1.1. Primeira Lei da Termodinâmica 
A primeira lei da termodinâmica, também conhecida pelo princípio de 
conservação da energia, proporciona uma base sólida para o estudo das relações entre as 
diversas formas de energia e as suas interacções. Baseada em observações 
experimentais, esta lei estabelece que a energia não pode ser criada ou destruída, apenas 
pode mudar de forma. “Nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma”. 
 Variações da energia de um sistema, E sistema 
A determinação da variação da energia de um sistema durante um processo 
envolve a avaliação da energia no início e no fim do processo, registando-se a sua 
diferença. 
Variação da energia = Energia no estado final – Energia no estado inicial 
2 1 1.3sistema final inicialE E E E E  
Considerando agora um sistema fechado, isto é, onde não existam fluxos mássicos 
e sejam ainda os símbolos U, W, Q, energia interna, trabalho e calor respectivamente. 
Imagine-se agora, que o sistema evolui do estado 1 para o estado 2. 
A energia interna inicial + a energia que é adicionada na fronteira do sistema sob 
a forma de calor de trabalho = energia interna final, ou seja 
1 2U W Q U  1.4U Q W  
Em que Q é definido como a energia que o sistema troca com o exterior e que não 
assume a forma de trabalho, W trabalho realizado na transformação e U representa a 
energia interna térmica do sistema. 
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Defina-se Calor como a energia que o sistema troca com o exterior e que não 
assume a forma de trabalho. Ocorre uma variação de energia interna do sistema porque, 
do ponto de vista físico a energia cinética das moléculas da substância que compõem o 
sistema variam, o que se traduz numa maior ou menor temperatura. 
É claro que se pode definir uma função de energia interna total que contemple 
todas as formas de energia interna. Por exemplo, E = U+Ecinética+Epotencial+Emagnética+…; 
O U apresentado na expressão é referente à energia interna térmica do sistema. Sempre 
que se considerarem reacções nucleares a relação E=mc
2  
(energia cinética) tem que 
entrar em linha de conta. 
Aplicando um diferencial à equação [1.1], ficamos com a equação final da 1ª Lei 
da Termodinâmica  
1.5dU dQ dW  
Suponha-se que o sistema evolui num ciclo, isto é, a evolução é tal que o sistema 
retorna periodicamente ao estado inicial. Experimentalmente, sabe-se que a função U é 
uma função de estado. Isso significa matematicamente que: 
0dU ou num ciclo completo
    
0 1.6dQ dW 
 
 
Para a aplicação do primeiro princípio de Termodinâmica devem-se respeitar as 
seguintes convenções: 
 Q > 0: calor recebido pelo sistema. 
 Q < 0: calor cedido pelo sistema. 
 W > 0: volume do sistema aumenta; o sistema realiza trabalho. 
 W < 0: volume do sistema diminui; o sistema recebe trabalho. 
 U > 0: temperatura do sistema aumenta. 
 U < 0: temperatura do sistema diminui. 
Neste contexto, a expressão anteriormente apresentada (1.5) terá de ser adequada 






 Diferentes transformações gasosas 
a. Transformação isotérmica (temperatura constante) 
A variação de energia do gás é nula, porque a temperatura não se altera. 
0 0T U . Pela Primeira Lei da termodinâmica, 0T W Q W . 
Neste tipo de transformação, o calor trocado pelo gás é igual ao trabalho realizado 
no mesmo processo.  
b. Transformações isobáricas (pressão constante) 
Numa transformação onde a pressão permanece constante, a temperatura e o 
volume são inversamente proporcionais, ou seja, quando a temperatura aumenta o 
volume diminui, pois ao expandir um gás necessita receber calor do meio para manter a 
sua temperatura.  
U > 0 ⇒ temperatura aumenta. 
T < 0 ⇒ volume aumenta 
Parte do calor que o sistema troca com o meio externo, está relacionado com o 
trabalho realizado e o restante com a variação da energia interna do sistema. 
O trabalho realizado é dado por: 
(Para o caso adiabático) 1.7W U  
O calor trocado pelo gás, ao sofrer a variação de temperatura, numa transformação 
isobárica é dado por:  
Q = m.cp. T                                               [1.8] 
onde: 
m = massa do gás; 
cp = calor específico a pressão constante; e 




Fazendo-se m = n.M, onde n é o número de moles e M a molécula-grama, temos:  
Q = n.M.cp. T . O produto de M do gás pelo M.cp = cp é denominado calor molar a 
pressão constante, sendo expresso em cal/mol.K ou J/mol.K. A quantidade de calor 
trocado escreve-se: Q = n.cp. T . Numa expressão isobárica, a quantidade de calor 
recebida é maior que o trabalho. 
c. Transformação isocórica 
 Numa transformação isobárica, a variação de energia interna do gás é igual à 
quantidade de calor trocada com o meio exterior. U  = Q. 
d. Transformação adiabática 
Um gás sofre uma transformação adiabática quando não troca calor com o meio 
exterior: Q = 0. Numa transformação adiabática, a variação de energia interna é igual 
em módulo e de sinal contrário ao trabalho realizado na transformação. Aplicando a 
primeira lei da termodinâmica, temos: U Q W  = sendo que Q = 0, tem-se: 
U W . 
Numa expansão adiabática, o sistema realiza trabalho sobre o meio e a energia 
interna diminui. Expansão adiabática ocorre um abaixamento de temperatura. 
Durante a compressão adiabática, o meio realiza trabalho sobre o sistema e a 
energia interna aumenta. Ocorre uma elevação de temperatura. 
e. Transformações cíclicas. Conversão de calor em trabalho 
Ciclo ou transformação cíclica ocorre quando após várias transformações o gás 
volta a ter as mesmas características que possuía inicialmente. Portanto, o estado final é 
igual ao inicial. 
O trabalho total realizado nesse caso é a soma do trabalho realizado em cada etapa 
do ciclo: W = W1 + W2. Esta situação também é válida para o calor trocado: Q = Qab + 
Qbc + Qcd + Qda. Como o estado inicial é igual ao final, a variação de energia é nula. 
Portanto, aplicando-se a Primeira Lei da termodinâmica: U Q W  
Quando o ciclo ocorre em sentido horário, o gás recebe calor e fornece trabalho: 
Q W . 
Quando o sentido e anti-horário, o gás realiza a conversão de trabalho em calor: 
W Q . 
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Num diagrama p-V uma transformação cíclica é representada por uma curva 
fechada. A área interna do ciclo é numericamente igual ao trabalho total trocado com o 
meio exterior. 
f. Transformações reversíveis e irreversíveis 
Transformações reversíveis são aquelas que se realizam em ambos os sentidos, 
podendo voltar ao estado inicial. Tal situação ocorre geralmente em transformações 
mecânicas sem atrito. No caso de existir atrito, o corpo sofre perda de energia e, 
portanto não poderia voltar à posição inicial. Nesse caso, essa é uma transformação 
irreversível, onde sua a inversa só pode ocorrer com influência do meio externo ou de 
corpos circundantes. 
g. Ciclo de Carnot 
Carnot idealizou em 1824, um ciclo que proporcionaria rendimento máximo a 
uma máquina térmica. 
Esse ciclo consta de quatro transformações que se dão alternadamente: duas 
adiabáticas e duas isotérmicas, que são, assim como o ciclo, reversíveis. 
Quando percorrido no sentido horário, o trabalho ð é positivo e medido pela área 
do ciclo. 
Carnot demonstrou que, nesse ciclo, as quantidades de calor trocadas com as 






















Portanto, o rendimento do ciclo de Carnot é função exclusiva das temperaturas 
absolutas das fontes quente e fria e não depende da substância utilizada. 
Essa fórmula corresponde ao máximo rendimento de uma máquina térmica 
operando entre as temperaturas T1 (fonte quente) e T2 (fonte fria). Há ciclos teóricos 
reversíveis que podem ter rendimento igual ao do ciclo de Carnot, porém nunca maior, 
já que este é o máximo rendimento possível para uma máquina térmica. Este rendimento 
nunca pode chegar a 100% (η=1), pois para tal a diferença de temperatura entre a fonte 
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quente e a fonte fria seria 0K (zero absoluto), o que é irrealizável na prática, além de 
contrariar a Segunda Lei da termodinâmica (apresentada em seguida), pois converteria 
calor em trabalho. 
h. Escala Kelvin Termodinâmica 
O rendimento da máquina de Carnot não depende da natureza do agente térmico. 
Sendo assim, podemos definir a escala absoluta de temperaturas de modo mais rigoroso, 
segundo proposta de Kelvin. Então, a máquina de Carnot pode ser considerada um 
verdadeiro termómetro energético, onde a grandeza termométrica é a quantidade de 
calor trocada entre as fontes quente e fria. 
Na escala Kelvin termodinâmica, adopta-se como ponto de referência a do ponto 
triplo da água, onde ela se encontra nos três estados: gelo, vapor e água (liquido). Mas 
essa escala é de realização prática impossível, pois a máquina de Carnot é ideal. 
1.1.2. Segunda Lei da Termodinâmica 
Nas transformações naturais, as conversões energéticas são tais que a energia total 
permanece constante, de acordo com o princípio da conservação de energia, a primeira 
lei de termodinâmica é uma reafirmação desse princípio. De acordo com a Segunda Lei 
da termodinâmica, nas transformações naturais, a energia "degrada-se" de uma forma 
organizada para uma desordenada, isto é, a energia térmica. E por essa lei, a energia 
térmica circula de regiões mais quentes para as mais frias. 
  
Figura 1.4. Esquematização de uma máquina térmica. Fonte: Çengel et al (2001)  
 Os dispositivos cíclicos com interesse prático, tais como máquinas térmicas, 
frigoríficos e bombas de calor funcionam entre um meio a temperatura elevada (ou 
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fonte quente) à temperatura TQ e um meio a baixa temperatura (ou fonte fria) à 
temperatura TF. De forma a uniformizar a caracterização das máquinas térmicas, 
frigoríficas e bombas de calor, definem-se as duas quantidades seguintes: 
QQ = magnitude de transferência de calor entre o dispositivo cíclico e a fonte 
quente à temperatura TQ. 
QF = magnitude de transferência de calor entre o dispositivo cíclico e a fonte fria à 
temperatura TF. 
Note-se que ambos, QF e QQ, são definidos como magnitudes, sendo portanto 
quantidades positivas. A direcção destes é facilmente determinada por observação. 
Então as expressões de balanço de trabalho e rendimento térmico para qualquer 
máquina térmica podem também se expressas da seguinte forma: 
, 1.11bal sai Q FW Q Q  








Em que:  
Wbal,sai = adm saiQ Q Balanço do trabalho; 
Qadm Quantidade de calor fornecida por parte de uma fonte a alta temperatura; 
Qsai  Quantidade de calor rejeitada para uma fonte a baixa temperatura. 











Foi demonstrado anteriormente através de uma máquina térmica ilustrada na 
figura 1.4 que, mesmo em condições ideais, uma máquina térmica tem de rejeitar algum 
calor para uma fonte fria a uma temperatura inferior, de modo a poder completar o 
ciclo. Ou seja, nenhuma máquina térmica pode converter todo o calor que recebe em 
trabalho útil. Esta limitação do rendimento térmico deste tipo de dispositivos forma base 
do enunciado de Kelvin-Planck da segunda lei da termodinâmica, que é: 
É impossível, para qualquer dispositivo que funcione num ciclo, receber calor de 
uma única fonte e produzir trabalho. 
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Ou seja, uma máquina térmica tem de trocar calor com uma fonte fria e com uma 
fonte quente, de modo a manter o funcionamento. A expressão de Kelvin-Planck pode 
também ser expressada do seguinte modo: nenhuma máquina térmica pode apresentar 
um rendimento térmico de 100%, ou ainda: para que uma central térmica funcione, o 
fluido operante tem de trocar calor com o ambiente e com a fornalha. 
Por exemplo, ao mover-se um bloco numa superfície com atrito, há calor que é 
dissipado por atrito, mas não se pode estar à espera que esse mesmo bloco se mova com 
o fornecimento de calor. 
De acordo com esta evidência, refere-se outro enunciado que expressa também a 
2ª lei:  
É impossível construir uma máquina cujo único efeito seja transferir calor dum 
corpo frio para um corpo quente. 
 Entropia 
A entropia pode ser vista como uma medida de desordem molecular. À medida 
que um sistema torna-se desordenado, as posições das moléculas são cada vez mais 
imprevisíveis, e a entropia aumenta. Então não é surpresa que a entropia de uma 
substância seja menor na fase sólida e maior na fase gasosa. 
Por vezes, a segunda lei da termodinâmica origina expressões que envolvem 
desigualdades. Por exemplo, uma máquina térmica reversível (ou seja, real) é menos 
eficiente que a máquina reversível que funciona entre as mesmas fontes de energia. 
Matematicamente, isso significa que é função de estado, logo uma diferencial 
exacta. Deste forma, à semelhança do que se passava com a energia interna: 
0 1.14dS   
(onde S é o símbolo utilizado para designar entropia) 




















Esta definição macroscópica de entropia tem a particularidade de indicar apenas 
variações desta mesma propriedade (ΔS). Só com a introdução da 3ª lei da 
termodinâmica será possível estabelecer uma escala absoluta para a entropia. 
 
1.1.3. Terceira Lei da Termodinâmica 
 
Observações efectuadas por Nernst e outros cientistas levaram à formulação da 3ª 
lei da termodinâmica: A entropia de uma substância pura em equilíbrio térmico tende 
para zero á medida que a temperatura absoluta tende para zero. 
A importância desta lei torna-se evidente na medida em que através dela, é 
possível o cálculo das entropias absolutas das substâncias, que podem ser utilizadas em 
equações para a determinação, por exemplo, da direcção das reacções químicas. 









No caso de dQ=0, então: 
0 1.18S relação que se obtém para um sistema isolado
 
A entropia de um sistema isolado aumenta sempre que aconteçam processos 











1.2.  Análise energética em sistemas abertos 
Para o estudo de sistemas abertos, em primeiro lugar terá de definir volume de 
controlo. Volume de controlo é uma região no espaço sujeita a observação, onde se 
contabilizam a energia e matéria que atravessa essa mesma região. 
Note-se que nos sistemas fechados não se consideram fluxos de massa. 
Em primeiro lugar é preciso definir o conceito de caudal. Caudal é a quantidade do 
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1.2.1.  Conservação da Massa 










 - Acumulação de massa por unidade de tempo no volume de controlo;
       - Caudal de entrada;
















1.2.2. Conservação da Energia 
A massa total que atravessa o volume de controlo pode ser pensada como um 
grupo de pequenos elementos de massa dm, cada um do grupo constituindo um sistema 
termodinâmico fechado. 









     - Energia transportada por unidade de tempo à saída; 
      - Energia transportada por unidade de tempo à entrada; 
dE
dt - Acumulação de massa por unidade de tempo no volume de controlo. 
É de salientar que as energias transportadas nas entradas e saída podem ser 











1.2.3. Trabalho de Fluxo 
 
 
Figura 1.5. Fluxo de Massa e Trabalho de Fluxo num Canal. Fonte: Çengel et al (2001)  
Analisando a figura 1.5, conclui-se que para empurrar uma massa de volume A 







Então o trabalho que é realizado para empurrar a massa para dentro ou para fora 
do canal é dado por: 
1.25
V
W Fds F s pA pV
A
 
Quando o sistema se move do ponto 1 para o ponto 2, temos que o trabalho 
resultante é: 
1 1 2 2resW pV p V  
1 1pV  Trabalho realizado sobre o fluido, forçando-o a entrar no volume de controlo; 
2 2p V Trabalho realizado sobre o fluido, forçando-o a sair do volume de controlo. 
O termo pV é designado trabalho de fluxo e é usual diferencia-lo das outras formas 
de trabalho. 
 Fluxo estacionário 





) não variam com o tempo. Para o caso especial onde as duas situações se verifiquem 
simultaneamente, não existe acumulação de massa ou energia dentro do volume de 
controlo, verificando ainda a equação óbvia  
1.2.4. Caso prático de balanço de energia 
Com vista a evidenciar, os métodos de análise energética, escolheu-se um caso 
muito simples mas que tem tudo a ver com o sistema de colectores solares que se 
encontra no Departamento de Energias Renováveis (DER) e que fornece energia à 
unidade DEC. 
Assim sendo, de forma a conhecer a eficiência dos colectores, basta explicitar os 
termos da equação: 
... ... 1.27
i
cin quimica cin quimica
ext
i i i e e e
i e e
dWdQ dE













 Trabalho aplicado por forças externas no volume de controlo; 
cini
E       Energia cinética; 
quimicaE  Energia química. 
O somatório mais uma vez é válido para múltiplas entradas e saídas. 
 
Voltando ao caso do colector, resulta a seguinte análise: 




2 1 1.29sol PerdasQ Q m h h

 
Significado das variáveis: 
solQ              Potência incidente; 
PerdasQ  Potência referente a perdas de calor; 
2 1h h  Entalpias; 
sol PerdasQ Q Potência colectada (Qcol). 






Sabendo a radiação incidente e o caudal, o termo respeitante às perdas, facilmente 
é calculado se dispormos da informação das temperaturas de entrada e saída dos 
colectores. 
 
Recorrendo às equações: 
1.31dh du pdv vdp  
1.32pdh du pdv dQ Tds  
1.33pdh c dT  
Logo, para um cp da água aproximadamente constante na amplitude de 
temperaturas verificadas tem-se: 
1.34p pdh c dT  
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Consequentemente, torna-se simples o cálculo de eficiências utilizando este 
método. Poderia também utilizar-se os valores das entalpias da água através da consulta 
de tabelas de líquido saturado às temperaturas de entrada e saída dos colectores. No 
entanto, esse não seria o cálculo mais expedito. 
1.2.5.  Propriedades Termodinâmicas 
 Equação de Estado 
A pressão, temperatura, volume e número de partículas é tudo o que é necessário 
para classificar completamente um sistema. A relação entre essas variáveis pode ser 
expressa em termos de uma equação conhecida como equação de estado. Para um gás 
ideal, que é a seguinte: 
pV = nRT               [1.35] 
onde p é a pressão, V o volume, n o número de moléculas, e T a temperatura do gás. A 
constante R tem como valor  8.314 J/mol.K. Esta equação pode ser usada para resolver 
problemas com gases ideais quando existe uma quantidade desconhecida.  
A equação de estado para um gás de  Van Der Waals é um pouco mais 
complicada, já que esse modelo leva em consideração as interacções devidas ao 
tamanho finito e as interacções das moléculas do gás.  
A equação de Van Der Waals é a seguinte: 
[p + a(n/V)
2
] (V/n - b) = RT       [1.36] 
onde a equação foi escrita de forma a se reduzir a equação dos gases ideais quando a e b 
vão a zero. O termo a(n/V)
2
 é um efeito da força intermolecular (devido aos momentos 
de dipolo eléctricos induzidos, que levam a uma pequena força de atracção entre as 
moléculas. A pressão do gás deve aumentar devido a essas forças. A mesma deve 
crescer com a densidade (n/V) de moléculas. Encontra-se um crescimento na forma 
quadrática com a densidade quando o efeito é levado em consideração 
microscópicamente. Como as moléculas possuem um tamanho finito, o volume por 
molécula (V/n) deve ser diminuído do volume da própria molécula. Esta é a razão para o 





 O Principio de Estado 
O princípio de estado diz respeito ao número de variáveis independentes 
necessárias para a especificação do estado termodinâmico. Este mesmo princípio pode 
ser dito da seguinte maneira: 
O número de variáveis independentes necessárias à determinação do estado 
termodinâmico é igual ao número de variáveis que explicitam os diferentes trabalhos 
acrescidos de mais uma. 
Uma substância diz-se simples quando envolve apenas um modo de trabalho para 
a descrição do estado do sistema. Por exemplo, um gás não ionizado, sem momento 
bipolar magnético, isto é, que possa unicamente variar de volume é uma substância 
simples. 
Neste caso, a única forma de realizar trabalho sobre o gás é comprimindo-o. 
Desta forma, são necessárias duas variáveis, volume e temperatura ou volume e 
pressão ou ainda temperatura e pressão. 
Uma substância diz-se pura se for homogénea e se mantiver a mesma composição 
química em todas as fases. Por exemplo, a água é uma substância pura porque mantém a 
mesma composição química em todas as fases. Já o ar, por outro lado, comporta-se 
como substância pura apenas em determinadas condições, isto porque baixando a 
temperatura da mistura, levará a que alguns componentes condensem, alterando a sua 
composição química. 
Quando um sólido muda para a sua fase líquida diz-se que sofreu um processo de 
Fusão. 
A Vaporização é um processo onde determinado líquido muda para a fase de 
vapor. 
A Sublimação acontece quando há passagem de um sólido directamente para a 







Figura 1.6. Diagrama pressão temperatura para a água. Fonte: Van Ness, H. C. (1969) 
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A linha de fusão na figura não se encontra à escala. Na verdade, tal linha é quase 
vertical e são necessários grandes incrementos na pressão para baixar a temperatura de 
fusão. 
A linha de fusão representa a mistura sólido-líquido, a linha de vaporização diz 
respeito à mistura liquido-vapor e a linha de sublimação à mistura sólido-vapor. 
O ponto triplo é o estado onde é possível manter a mistura em equilíbrio nas 3 
fases. 
O ponto crítico é o estado onde a fase de vapor pura tem propriedades idênticas à 
fase líquida pura às mesmas pressões e temperaturas. 
As três linhas de equilíbrio que se podem observar na figura, designam as regiões 
de saturação. Por exemplo, a linha de vaporização representa a região de saturação entre 
o líquido e o vapor. Nesse caso, o vapor nessa mistura é chamado vapor saturado e o 
liquido, liquido saturado. 
1.3. Mistura de um gás ideal com um vapor 
O ar é uma mistura de azoto, oxigénio e de outros gases em pequenas quantidades. 
O ar da atmosfera contém normalmente algum vapor de água (ou humidade), e é 
designado por ar atmosférico. O ar que não contém vapor de água é designado por ar 
seco. Frequentemente, torna-se conveniente tratar o ar como uma mistura de vapor de 
água e de ar seco, uma vez que a composição do ar seco se mantém aproximadamente 
constante, variando a quantidade de vapor de água como resultado da condensação e da 
evaporação dos oceanos. 
No estudo em questão dar-se-á ênfase às misturas que envolvam apenas um vapor 
condensável com um gás ideal, em particular, á mistura ar - vapor de água, que a baixa 
pressão comporta-se como gás ideal. Este tipo de mistura tem grande interesse nas 
aplicações de ar condicionado, daí que seja inevitável a sua referência e estudo. 
Existem ainda dois tipos de calor que são de extrema importância, daí que sejam 
descritos em seguida. 
Calor sensível é a soma do calor que resulta apenas no aumento da temperatura. É 
proveniente do exterior e resulta da radiação solar e da diferença de temperatura entre o 
exterior e o interior de um edifício. É proveniente também das cargas internas, como as 




Calor latente, é a soma do calor que conduz ao aumento da quantidade de vapor 
água no ar. É proveniente da humidade emitida pelas pessoas através da respiração e 
transpiração e por todas as fontes geradoras de vapor.  
Sempre que é ventilado um local, o ar proveniente do exterior traz calor sensível 
se a temperatura externa é superior à temperatura ambiente do local, e calor latente em 
função do teor de vapor de água. 
1.3.1. Temperatura de Orvalho, Bolbo seco e Bolbo húmido 
O ponto de orvalho de uma mistura é a temperatura a partir da qual o vapor 
começa a condensar quando a mistura é arrefecida a pressão constante. 
A temperatura de bolbo seco de uma mistura corresponde à temperatura indicada 
por um termómetro normal colocado na mistura. 
A temperatura de bolbo húmido de uma mistura diz respeito à temperatura 
indicada por um termómetro coberto por um pedaço de pano saturado com líquido, 
depois de o conjunto (termómetro+pano) ter atingido equilíbrio evaporativo com a 
mistura. 
 
Figura 1.7. Medição das temperaturas seca e húmida. Fonte: Çengel et al (2001)  
Uma mistura gás-vapor diz-se saturada quando uma redução de temperatura 








1.3.2. Humidade Relativa 
Humidade relativa e humidade absoluta são frequentemente utilizadas em 
engenharia e ciências da atmosfera, sendo desejável relacioná-las com grandezas 
facilmente mensuráveis, tais como a temperatura e pressão. 
A Humidade relativa  é definida como a relação entre a pressão parcial do 
vapor e a pressão de saturação (pressão a que o vapor muda para a fase líquida), à 
temperatura T considerada. 
Indica em percentagem a relação entre a pressão parcial do vapor e a sua pressão 
de saturação (pressão a que o vapor começa a passar para o estado líquido, deixando por 







Pressão parcial real de vapor; 
Pressão de saturação do vapor à temperatura de Bolbo seco da mistura.  
A humidade relativa varia desde 0, para ar seco, até 1, para ar saturado. Note-se 
que a quantidade de humidade que o ar pode suportar depende da temperatura.  
Quando a mistura se encontra totalmente saturada 100% , a temperatura seca, 
húmida e de orvalho são iguais. 
1.3.3. Humidade Especifica ou Humidade Absoluta 
A Humidade específica, , é definida como a razão entre a massa de vapor e a 
massa do gás não condensável. Para o caso particular de uma mistura ar - vapor de água 
tem-se: 
0,622 0,622 / 1.38v v v v v
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Esta equação indica qual a quantidade de vapor misturada com cada quilograma de ar 
húmido, ou seja, a massa de vapor contido no volume   . 
 
 
Grau de saturação, µ, é definida como a razão entre a humidade específica real e a 




p p  
O grau de saturação é aproximadamente igual à humidade relativa para misturas 
ar - vapor de água a temperaturas e pressões normais, já que pv e pS são pequenos em 
relação a p, pressão total. 
Um processo que não retira nem adiciona humidade ao sistema ocorre a humidade 
específica constante. Se, para além disso, a pressão total não variar, então de acordo 
com a equação 1.36 a pressão parcial de vapor (pv) mantém-se igualmente constante. 
Tendo em conta que a temperatura de orvalho é aquela a partir da qual o vapor começa 
a condensar quando arrefecido a pressão constante, têm-se: 
pv = pS  (no ponto de orvalho) 
A quantidade de humidade no ar tem um efeito notório ao nível do conforto que 
sentimos num dado ambiente. Contudo, o grau de conforto depende mais da quantidade 
de humidade no ar (mv) relativamente à quantidade máxima de humidade que o ar pode 




1.3.4. Saturação adiabática 
Considere-se o esquema apresentado na figura 1.5. 
 
Figura 1.8. Processo de Saturação Adiabática. Fonte: Çengel et al (2001) 
 Uma determinada mistura (ar – vapor de água) passa por um depósito com água 
no seu interior e deixa-o num estado saturado. Existe um mecanismo de fornecimento 
de água, à temperatura de saída, que compensa a água removida pelo ar no processo de 
trocas de calor com o exterior durante o processo. 
Tem-se neste caso um estado de fluxo estacionário e o balanço energético para o 
sistema considerado é o seguinte: 
Entalpia da mistura que entra + Entalpia do líquido fornecido = Entalpia da mistura que 
sai, isto é: 
1 1 1 2 1 2 2 2 2
( ) 1.41a a v v v v f a a v vm h m h m m h m h m h  
Dividindo por ma, e fazendo: 1 2
1 2a a pah h c T T  e 2 2 2v f fgh h h  têm-se: 
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Com esta última equação, pode-se determinar a humidade específica da mistura 
através da medição das temperaturas T1 e T2. 
A temperatura húmida de uma mistura é aproximadamente igual à temperatura de 
saturação adiabática. Uma especificação das temperaturas seca e húmida serve para 




1.3.5. Diagrama Psicrométrico 
Com as equações anteriores é possível determinar as propriedades das misturas ar 
– vapor de água, no entanto, é mais expedito recorrer a diagramas apropriados e 
sacrificar alguma precisão em prol da rapidez do processo. 
Um dos diagramas apropriado é denominado de diagrama psicrométrico, 
representado na figura 1.9. 
 
Figura 1.9. Diagrama Psicrométrico (simplificado). Fonte: Frade et al (2006) 
A sua utilidade é óbvia em situações que não seja necessário um alto nível de 
precisão. Facilmente, obtêm-se as propriedades fundamentais através da análise do 
mesmo. 
Em apêndice (3) apresenta-se um diagrama psicrométrico em unidade SI para 
temperaturas secas compreendidas entre -10 e 55ºC. A pressão máxima da mistura é de 
1 atm. 
As características básicas da carta psicrométrica estão ilustrados na figura 1.9. As 
temperaturas de termómetro seco são representadas no eixo horizontal, e a humidade 





de saturação), em vez de uma linha recta. Todos os estados de ar saturado se localizam 
nesta curva. Consequentemente, é também a curva de 100% de humidade relativa. 
Linhas de termómetro de bolbo húmido constante orientam-se para baixo e para a 
direita. Linhas de volume específico constante são parecidas, mas com maior declive. 
Linhas de entalpia constante são quase paralelas às linhas de temperatura de termómetro 
húmido constante são usadas, em alguns gráficos, como linhas de entalpia constante.  
As linhas de volume observadas no gráfico representam o volume da mistura por 







Volume da mistura 
Massa de ar seco na mistura  
O volume especifico real da mistura obtém-se de: 
(1 ) 1.44a v am m m m  







m m  
Na maior parte dos processos ar – vapor de água ma é invariante, 
consequentemente v tem uma grande utilidade prática, daí a sua representação no 
diagrama psicrométrico. 
As linhas de temperatura húmida constante são, uma boa aproximação das linhas 
de entalpia de mistura constante. O erro associado a esta aproximação é normalmente 
inferior a 1% para a pressão de 1 atm. 
É evidente que ao se consultar um determinado diagrama psicrométrico, deve-se 
tomar em atenção as condições de pressão total para as quais foram apresentadas as 






1.3.6. Processos de Ar Condicionado 
Uma aplicação prática dos princípios anteriores descritos diz respeito, aos vários 
processos de ar condicionado existentes. Desta forma, em seguida serão abordados três 
processos diferentes, sendo um deles, o arrefecimento evaporativo, aquele que assume 
um papel de destaque na unidade de ar instalada no DER. 
1.3.6.1. Desumidificação por Arrefecimento 
Considera-se o processo simples de arrefecimento representado na figura 1.10.  
O ar húmido passa por umas serpentinas de arrefecimento que baixam a 
temperatura da mistura a um ponto inferior à temperatura de orvalho. 
Consequentemente, uma porção do vapor é condensado nas serpentinas e removido 
como liquido. 
Pode-se observar este processo na figura 1.11. O ar é arrefecido a humidade 
especifica constante do ponto 1 ao ponto 2, a partir do qual o vapor de água começa a 
condensar. Em seguida o arrefecimento reduz a humidade específica até ao ponto 2. 
O balanço energético do sistema é dado por: 
1 2 1 2
( ) ( ) 1.46c a m m a fQ m h h m h
 
 
O coeficiente hf resulta do balanço mássico nas fases de vapor e liquida da água. 
2 1 1 2( ) 1.47f v v am m m m
   
 
 
Figura 1.10. Processo simples de arrefecimento e aquecimento. Fonte: Holman, J.P. (1988) 
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Qc é a quantidade de calor retirada pelas baterias (serpentinas) de arrefecimento. 
O ar seco pode agora ser reaquecido até atingir a temperatura inicial. Esse processo de 
reaquecimento corresponde á evolução do ponto 2 para 3.  
A quantidade de calor necessário para o aquecimento é dada por: 
3 2




Figura 1.11. Diagrama psicrométrico do processo ilustrado na figura 1.10. Fonte: Holman, J.P. (1988) 
1.3.6.2. Humidificação com aquecimento 
Quando o ar frio é aquecido a humidade específica constante, a humidade relativa 
diminui e isso traz como resultado um ar muito “seco” se o processo de aquecimento 
ocorrer entre uma amplitude de temperaturas substancial. 
Tal situação ocorre em climas muito frios. Nestas circunstâncias, um ar seco pode 
causar do ponto vista biológico, um desconforto assinalável. Por isso, assegura-se a 
humidificação do ar utilizando este tipo de sistemas, mantendo os níveis de humidade 
no nível de conforto dentro das instalações condicionadas. 




Figura 1.12. Processo de Humidificação com Aquecimento. Fonte: Holman, J.P. (1988) 
O vapor de água é fornecido por um pulverizador de água ou vapor.  
Este processo está representado no diagrama psicrométrico da figura 1.13. 
 
Figura 1.13. Diagrama psicrométrico do processo ilustrado na figura 1.12. Fonte: Holman, J.P. (1988)
 
Entre os ponto 1 e 3 o balanço de massa do vapor é dado por: 
3 1 3 1( ) 1.49af v vm m m m
   
 
O balanço energético é: 
2 1





1.3.6.3. Arrefecimento Evaporativo 
Esta técnica é especialmente indicada para climas desérticos. O processo 
encontra-se esquematizado na figura 1.14. 
O ar relativamente seco entra numa conduta no ponto 1 e, ou é pulverizado com 
água ou então passa por um enchimento de celulose ou outro material poroso que é 
continuamente irrigado por água. 
O diagrama psicrométrico é ilustrado na figura 1.15. 
Assume-se ainda que o processo ocorre adiabaticamente de maneira que um 
abaixamento da temperatura resulta do processo evaporativo. 
O balanço de massa de vapor e líquido é: 
2 1 2 1( ) 1.51f v v am m m m
   
 
O balanço energético é dado por: 
2 1 2 1




Figura 1.14. Humidificação Adiabática ou Processo de Arrefecimento Evaporativo 
 
Figura 1.15. Diagrama psicrométrico do processo ilustrado na figura 1.14. Fonte: Holman, J.P. (1988) 
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Existe sem dúvida, uma temperatura mínima que pode ser atingida por este 
processo e que é representada no diagrama pelo ponto 2´. 
Na verdade, este processo não é mais do que uma saturação adiabática, seguindo 
por isso, uma linha constante de temperatura de bolbo húmido. A quantidade de água de 
compensação que tem de ser fornecida é muito pequena e a sua temperatura não exerce 
uma influência significativa no processo. 
1.4. Máquinas frigoríficas e bombas de calor 
Sabe-se por experiência que o calor escoa-se na direcção da diminuição da 
temperatura. Ou seja, das regiões a uma temperatura mais elevada para as de menor 
temperatura. Este processo de transferência de calor ocorre na natureza sem a 
necessidade de qualquer dispositivo. Contudo, o processo inverso não ocorre 
espontaneamente. A transferência de calor de uma região a uma baixa temperatura para 
outra a uma temperatura mais elevada requer dispositivos especiais denominado 
máquinas frigorificas ou somente frigoríficos. 
O desempenho dos frigoríficos e das bombas de calor é expresso em termos de 
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O padrão de comparação dos ciclos frigoríficos é o ciclo de Carnot inverso. Um 
frigorifico ou bomba de calor que funcione com um ciclo de Carnot inverso denomina-

















T T  
Note-se que ambos os COP aumentam à medida que a diferença entre as duas 
temperaturas diminui. Ou seja, TF aumenta e TQ diminui. 
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O ciclo de Carnot inverso é o mais eficiente a funcionar entre dois níveis de 
temperatura especificados. Portanto, é normal observar este em primeiro lugar, como 
potencial ciclo ideal para máquinas frigoríficas e bombas de calor. No entanto, como em 
seguida se vai concluir, o ciclo de Carnot inverso não pode ser comparado com 
dispositivos reais, não sendo modelo válido para frigoríficos. Contudo, este ciclo pode 
servir de padrão de comparação de ciclos frigoríficos reais. 
 
Figura 1.16. Esquemas de funcionamento de uma máquina frigorífica e de uma bomba de calor. 
Fonte: Çengel et al (2001)  
 Ciclo frigorífico ideal por compressão de vapor 
Num ciclo frigorífico ideal por compressão de vapor, o frigorigénio entra no 
compressor como vapor saturado, sendo arrefecido até ao estado de líquido saturado no 
condensador. Em seguida é expandido numa válvula até á pressão do evaporador e 
vaporiza-se, à medida que absorve calor do espaço arrefecido.  
 




 Ciclo frigorífico real por compressão de vapor 
Um ciclo frigorífico real por compressão de vapor difere do ideal em diversas 
formas. Principalmente devido a irreversibilidades que ocorrem nos vários 
componentes. Duas fontes vulgares de irreversibilidades são o atrito no fluido que 
provoca perdas de carga, e transferência de calor de e para a vizinhança. O diagrama T-s 








Figura 1.18. Esquema e diagrama T-s do ciclo frigorífico real por compressão de vapor. 
Fonte: Çengel et al (2001)  
Como anteriormente foi referido, num ciclo ideal, o frigorigénio sai do 
evaporador e entra no compressor como vapor saturado. Na prática, pode não ser 
possível controlar o estado do frigorigénio de um modo tão preciso. Em vez disso, é 
mais fácil projectar o sistema, de modo a que o frigorigénio se encontre ligeiramente 
sobreaquecido à entrada do compressor. Este ligeiro sobredimensionamento garante que 
o fluido se encontre totalmente vaporizado aquando da entrada no compressor. 
1.5. Tecnologia dos diferentes sistemas 
Existem no mercado diferentes tecnologias de produção de frio, no entanto será 
descrito em seguida as com maior aplicação: 
Chillers de absorção: 
H2O/LiBr 
H2O/LiCl   
NH3/H2O 






1.5.1. Sistemas de Absorção 
 
Uma forma, que se torna economicamente viável quando existe uma fonte de 
energia térmica barata a temperaturas entre 100 a 200ºC, consiste no arrefecimento por 
absorção. A alguns exemplos de fontes de energias adequadas são a geotérmica, a solar, 
a energia desperdiçada de centrais de co-geração ou centrais térmicas, ou até mesmo o 
gás natural, quando disponível a baixo custo.  
Como o próprio nome indica, os sistemas de refrigeração por absorção envolvem 
a absorção do frigorigénio por um meio de transporte. O sistema mais vulgar é o de 
amoníaco-água em que o amoníaco (NH3) serve de frigorigénio, e água (H2O), de meio 
de transporte. Outros sistemas são compostos por água-brometo de lítio ou água-cloreto 
de lítio, em que a água é o frigorigénio. 
 
Figura 1.19. Ciclo frigorífico de absorção com amoníaco 
De modo a perceber os princípios básicos envolvidos na refrigeração por 
absorção, examinar-se-á o sistema NH3-H20 ilustrado na Figura 1.19. A máquina de 
refrigeração por amoníaco-água foi patenteada pelo francês Ferdinad Carre em 1859. 
No espaço de alguns anos, as máquinas baseadas neste princípio eram construídas nos 
EUA, principalmente para fabricar gelo e armazenar alimentos. Note-se, da figura, que 
este sistema é muito parecido com o de compressão a vapor, exceptuando o facto de o 
compressor ser substituído por um mecanismo complexo de absorção que consiste num 
absorvedor, numa bomba, num gerador, num regenerador, numa válvula e num 
rectificador. Uma vez que a pressão de NH3 é aumentada pelos componentes da caixa, 
existe arrefecimento e condensação num condensador através da rejeição de calor para a 
vizinhança. De seguida dá-se a expansão até à pressão do evaporador, removendo-se o 
calor do espaço arrefecido, à medida que se atravessa o evaporador. Passa-se agora a 
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explicar o funcionamento da caixa referida anteriormente. O vapor de amoníaco sai do 
evaporador e entra no absorvedor onde se dissolve e reage com a água, formando NH3 e 
H20. Esta é uma reacção exotérmica libertando-se calor durante este processo. A 
quantidade de NH3 que pode ser dissolvida na água é inversamente proporcional à 
temperatura. Portanto, é necessário arrefecer o absorsor, de modo a manter a 
temperatura o mais baixa possível, maximizando a quantidade de NH3 dissolvida na 
água. A solução líquida NH3+H20, rica em amoníaco, é bombeada para o gerador, 
transferindo-se calor de uma fonte quente, de modo a vaporizar-se algum liquido. O 
vapor rico em NH3, passa por um rectificador que separa a água e retorna ao gerador. O 
amoníaco puro a uma alta pressão contínua ao longo do resto do ciclo. A solução quente 
de NH3 + H20, pobre em NH3, passa então pelo regenerador onde transfere algum calor 
para a solução rica que sai da bomba, sendo expandida até á pressão do absorsor.  
A refrigeração por absorção é utilizada principalmente em instalações comerciais 
ou industriais de grandes dimensões. O COP dos sistemas em estudo é definido por: 
,
1.57F FF






1.5.2. Sistemas de Adsorção  
No caso dos sistemas de adsorção, são utilizados materiais adsorventes sólidos. 
As máquinas disponíveis no mercado utilizam a água como refrigerante e um gel de 
sílica (p.e.) como adsorvente. A máquina consiste em dois compartimentos adsorventes 
(compartimentos 1 e 2 – figura 1.20), um evaporador e um condensador. 
O adsorvente do primeiro compartimento é regenerado por aquecimento (água 
quente solar), o vapor de água é enviado para o condensador onde se condensa. A água 
liquida, através de uma válvula de expansão, é enviada a baixa pressão para o 
evaporador onde se evapora (fase de “produção de frio”). 
O adsorvente do segundo compartimento mantém a baixa pressão ao adsorver o 
vapor de água. Este compartimento tem que ser arrefecido para permitir uma adsorção 
continua. Quando a “produção de frio” diminui (saturação do adsorvente no vapor de 





Figura 1.20. Ciclo frigorífico de adsorção com sílica gel 
1.5.3. Sistema Exsicante Evaporativo (Roda Exsicante) 
Os sistemas de arrefecimento exsicantes são, basicamente, sistemas de ciclo aberto, que 
utilizam água como refrigerante em contacto directo com o ar. O ciclo de arrefecimento 
é uma combinação de arrefecimento evaporativo com uma desumidificação através de 
um exsicante, isto é, uma material higroscópico, que pose ser tanto liquido como sólido. 
 O termo aberto significa que o refrigerante é rejeitado do sistema depois de 
produzir o efeito de arrefecimento, e que uma nova quantidade de refrigerante seja 
injectada num circuito aberto. Assim, apenas é possível utilizar água como refrigerante, 
visto estar em contacto directo com o ar ambiente. 
A tecnologia mais actual usa rodas exsicantes rotativas, equipadas com sílica gel ou 
com cloreto de lítio como material adsorvente. 
 
Figura 1.21. Diagrama do processo de arrefecimento evaporativo. Fonte: Fraunhofer ISE 






 Sistemas de desumidificação exsicante com duas rodas 
A tecnologia de desumidificação exsicante tem vindo a ser utilizada há mais de 60 
anos, especialmente em armazenamento militar e várias aplicações industriais. Os 
processos de desumidificação exsicante em contínuo podem ser executados de 
diferentes formas: torres de spray líquido, torres sólidas, camas rotativas horizontais, 
camas rotativas verticais e rodas. Em particular, interessa analisar o último caso: 
sistemas com duas rodas. Neste sistema, um fluxo de entrada de ar húmido, que possui 
uma pressão de vapor elevada, passa através de uma roda exsicante. O exsicante, que 
tem uma pressão de vapor baixa, adsorve a humidade até atingir o estado saturado. 
Seguidamente, a porção saturada da roda, gira e passa por um fluxo de ar quente 
proveniente na extracção que remove a humidade do exsicante, regenerando-o, 
permitindo por isso, a repetição do processo. 
Como mostra a figura 1.22, um sistema exsicante com duas rodas, consiste numa 
roda exsicante, uma roda permutadora de calor (também designada por roda de calor 
sensível), dois valores (um na conduta de insuflação e outro na conduta de extracção), e 
uma fonte de calor para a regeneração do exsicante. 
Figura 1.22. Esquema de um sistema exsicante com duas rodas. Fonte: http://www.pnl.gov/fta/8_tdd.htm 
 
  
Este sistema controla e reduz a humidade de forma eficaz, no entanto, a sua 
capacidade para baixar o calor sensível é limitada. Por isso, o sistema é complementado 
com um conjunto de compressão a vapor ou com um de arrefecimento evaporativo. Isto 
faz do sistema um conjunto “híbrido”, no sentido em que incorpora outros conjuntos 




















 Os custos iniciais de um sistema híbrido são, geralmente, mais elevados do que 
em sistemas convencionais, contudo isso é compensado com custos operacionais 
inferiores em certas aplicações. 
































































2.1. Componentes Constituintes do sistema 
Nesta secção é explicitado com algum rigor os componentes que constituem o 
sistema UTA-DEC (Unidade de tratamento de ar com sistema de arrefecimento por 
exsicante evaporativo). 
 
Figura 2.1. Unidade de Tratamento de Ar e campo de colectores solares térmicos  
 
Figura 2.2. Esquematização dos componentes interiores da UTA tipo DEC  
Tratando-se do componente indispensável para o bom funcionamento da unidade, 
será de grande interesse começar por referenciar a roda exsicante. 
O rápido crescimento da tecnologia da roda para desumidificar nas aplicações do 
tratamento do ar para as unidades de tratamento, trouxe consigo confusão sobre as 
diferenças de rodas. 
Muitas vezes, a tentativa de resolução para os instaladores e / ou engenheiros é 
analisar o gráfico psicrométrico utilizado para descrever a relação entre temperatura, 




Mas, para utilizadores finais, o diagrama psicrométrico normalmente soa como 
uma língua desconhecida e não demonstra como as rodas trabalham para melhorar as 
condições e / ou poupar energia.  
A decisão sobre qual a roda mais adequada depende da aplicação pretendida. Para 
instalar o sistema em conformidade e alcançar o melhor desempenho, uma série de 
factores devem ser tomados em consideração, incluindo a humidade interior, ar novo 
necessário, a quantidade de ar de retorno e os resultados desejados. 
 Função da roda exsicante 
Os três tipos de rodas normalmente utilizadas em unidades de tratamento de ar 
podem realizar três distintas funções, envolvendo calor sensível, calor latente e calor 
total.  
 Calor sensível pode ser definido exclusivamente como a temperatura do 
ar. O aquecedor de ar maior é o calor sensível.  
 Calor latente é definido pela quantidade de humidade no ar. Quanto mais 
ar húmido, maior é o calor latente. 
 Calor total é simplesmente a soma do calor sensível e latente.  
 
As rodas exsicantes removem o calor latente, as rodas sensíveis removem o calor 
sensível e as rodas entálpicas removem o calor total (sensível e latente).  
 
 
Figura 2.3. Passagem de ar na roda exsicante. Fonte: Klingenburg GmbH 
      
 Como são constituídas as rodas exsicantes? 
A grande maioria das rodas exsicantes é composta por sílica gel ou peneira 
molecular ligada a um substrato de fibra de vidro, papel ou por vezes alumínio. Quando 
observado a partir da conduta de ar, a roda tem uma aparência de malha fina do tipo 
alveolar, com inúmeras pequenas flautas.  
Ar novo 
Ar viciado 
Ar de retorno 




Figura 2.4. Pormenor da matriz da roda exsicante. Fonte: Klingenburg GmbH 
      
 
O exsicante provoca um atracão moléculas de água através da microporosidade, 
com base no tamanho dos seus poros (fenómeno de adsorção).  
Desta forma, sílica gel é um absorvente, ou atractivo mecânico, da água tal como 
uma esponja. A regeneração é realizada pela passagem do ar extremamente quente, 
cerca de 70ºC, através da conduta de extracção. O ar quente proporciona uma maior 
atracção moléculas de água do que o exsicante e, assim, a roda é regenerada. As rodas 
exsicantes, por natureza, são removedores de humidade (calor latente).  
 
Figura 2.5. Diferentes tipos de rodas exsicantes. Fonte: Munters
  
 Piranómetro 
O aparelho utilizado para medir a radiação solar global chama-se piranómetro. Se 
este dispositivo for colocado com o visor a apontar directamente para os raios solares, 
com um anel fixo que cobre o caminho do sol no céu, então o dispositivo apenas mede a 
radiação difusa. A superfície de medição da radiação (termopilha) localiza-se debaixo 
da campânula de vidro e é constituída por pares de lâminas metálicas em forma de 
estrela (uma pintada de preto e outra de branco), com características distintas de 
dilatação com o aumento da temperatura. Estes elementos criam forças electromotrizes 
termoeléctricas que podem ser medidas. Os piranómetros são instrumentos de medida 




Figura 2.6. Aspecto de um piranómetro. Fonte: Lambrecht, Gottigen
 
 Electrobombas solares 
 
A necessidade da circulação de água entre os colectores e o interior da unidade de 
tratamento de ar faz com que seja necessário o uso de bombas eléctricas de reduzido 
caudal. 
O uso de energia eléctrica no funcionamento das bombas deve ser mantido o mais 
baixo possível, sendo de evitar o sobredimensionamento da potência das bombas.  
 
 
Figura 2.7. Aspecto de uma electrobomba solar. Fonte: Wilo, Dortmund
 
 Permutadores de calor internos 
 
Os permutadores de calor internos disponíveis podem ser “tubulares com alhetas” 
ou “tubulares lisos”. O permutador de calor tubular liso possui uma maior capacidade 
de troca de calor por metro quadrado de superfície de troca de calor. Comparando com 
os permutadores de calor tubulares com alhetas, os permutadores lisos requerem tubos 
com maior comprimento. Desta forma os permutadores de calor tubulares lisos são 
instalados em fábricas enquanto permutadores de calor com alhetas, devido ao seu 
design mais compacto, podem ser instalados dentro de tanques de armazenamento 




Figura 2.8. Permutador de calor interno
 
 Permutadores de calor externos 
 
Os permutadores de calor externos são de dois tipos: de placas ou tubulares. Os 
fluxos dos dois líquidos cruzam-se um pelo outro em contracorrente. Os permutadores 
de calor externos são isolados com coberturas isoladoras de calor pré-fabricadas. 
 Vantagens: 
 A capacidade de transferência de calor é mais elevada do que os permutadores 
de calor internos; 
 Dificilmente existe redução na performance devida à obstrução com calcário; 
 Vários tanques de armazenamento podem ser carregados apenas por um 
permutador de calor. 
(a) 





 Válvula anti-retorno  
 
Com vista a evitar o arrefecimento do tanque de armazenamento quando a bomba 
de circulação não está em funcionamento (nomeadamente no período da noite) é 
essencial instalar uma válvula anti-retorno no fluxo de retorno entre a bomba e o 
colector. Esta deve ser dimensionada, para que a pressão do fluido de transferência 
térmica não seja suficiente para abrir a válvula. 
 
Figura 2.10. Acessórios anti-retorno (três tipos diferentes de válvulas) 
 Purgador de ar 
No ponto mais alto de qualquer sistema de energia solar, deve ser instalado um 
purgador de ar com válvula de fecho total ou um purgador de ar manual. Os purgadores 
de ar têm que ser resistentes ao glicol e a temperaturas de pelo menos 150ºC. Estes 
purgadores servem para drenar o ar do circuito solar depois de preenchido com o fluido 
de transferência térmica e quando necessário durante o período manual de operação. A 
válvula deve estar fechada para que não exista o risco de perda do fluido de 
transferência térmica por evaporação durante a operação, em situação de estagnação do 
sistema. 
 





 Medidor de caudal 
Um acessório que pode ser instalado na tubagem é o medidor de caudal que 
permite medir o fluxo volumétrico do fluido térmico. Com base nos dados recolhidos 
por este medidor, o fluxo volumétrico pode ser reduzido até certos limites, conforme 
seja necessário para a troca de energia.  
 
Figura 2.12. Medidor de caudal e transdutor de sinal 
 Válvulas de segurança 
De acordo com as boas práticas de instalação e utilização, os sistemas de energia 
solar tem que estar equipados com uma válvula de segurança com diâmetro nominal 
mínimo de DN 15 (na secção de entrada). Quando é excedida a pressão de regulação a 
válvula de segurança abre e permite o escoamento do fluido de transferência térmica 
para o tanque colector.  
 
 





 Vaso de expansão 
O reservatório de expansão é um recipiente de metal fechado. No meio do tanque 
uma membrana flexível separa dois meios: ar atmosférico que está a uma pressão pré-
estabelecida; o fluido de transferência térmica que entra no vaso de expansão quando 
aquecido e depois de aumentar a sua pressão. 
O vaso de expansão está instalado no sistema de tubagem no circuito de 
alimentação dos colectores, para absorver a dilatação do fluido, relacionada com o 
aumento da temperatura. 
O tamanho do recipiente de expansão deve ser suficiente para a quantidade de 
fluido no circuito solar. 
 
Figura 2.14. Vaso de expansão 
 Tanque de armazenamento de energia 
A energia fornecida pelo sol não pode ser controlada e raramente coincide com a 
variação das necessidades de energia térmica. Desta forma é necessário armazenar o 
calor solar gerado para ser utilizado quando necessário.  
 




Através de um sensor colocado dentro da mesma protecção onde se encontra o 
termómetro, podemos verificar a percentagem de humidade existente no ar exterior. 
Este permite a edificação automática da quantidade de humidade presente na atmosfera. 
O nome exacto do sensor de humidade é higrómetro. Juntamente com o 
termómetro obtêm dados muito importantes para a previsão meteorológica.  
 
Figura 2.16. Higrómetro 
 
 Caldeira a gás natural 
 
Figura 2.17. Caldeira a gás natural 
O principal objectivo deste dispositivo é aquecer a água (num circuito fechado) de 
modo a que chegue á unidade de tratamento de ar nos valores aceitáveis, quer para a 
regeneração da roda exsicante (condição de Verão), quer para o aquecimento do ar 






Figura 2.18. Humidificador na conduta de insuflação e na conduta de extracção 
Com vista a humidificar (redução da temperatura) o ar, quer na conduta de 
insuflação, quer na conduta de extracção, é utilizado humidificadores que 
genericamente são constituídos por uma matriz em papel cartonado. Quando 
humidificado, por meio de uma pequena electrobomba, resulta na humificação do ar que 
por eles passam. 
 Máquina Frigorifica (Bomba de calor) 
 
Uma máquina frigorífica (ou bomba de calor) transfere calor de um reservatório 
térmico a baixa temperatura (TFF), ou fonte fria, para um reservatório térmico a 
temperatura mais elevada (TFQ), ou fonte quente resultando o arrefecimento. 
Este arrefecimento é necessário, uma vez que no pico do Verão (dias quentes), 
existe a necessidade deste equipamento entrar em funcionamento, a fim de reduzir a 
temperatura no interior dos gabinetes.
 
 






 Elementos filtrantes do ar  
Os elementos filtrantes permitem que o ar insuflado nas salas tem o mínimo de 
impurezas possíveis. Estes retêm, as inúmeras partículas susceptíveis de serem 
aspiradas no meio ambiente. O filtro em causa tem um aspecto semelhante a um saco. 
 




O caudal de ar necessário para as renovações dos espaços a climatizar é insuflado 
por um ventilador na conduta de insuflação e o extraído por um ventilador na conduta 
de extracção. Existe uma ligeira diferença entre o que é admitido e o que é expelido, 
Esta situação deve-se ao facto de criar uma maior pressão no interior das salas, 
resultando na não entrada de contaminantes provenientes dos espaços exteriores. 
 







 Roda permutadora de calor 
Com vista à troca de energia térmica entre a conduta de insuflação e a conduta de 
extracção, é utilizado uma roda permutadora que é atravessada por todo o caudal de ar 
que para o interior da UTA. A sua matriz é constituída por lâminas de alumínio. 
 
Figura 2.22. Roda permutadora de calor 
 Componentes electrónicos 
O sistema de uma maneira geral necessita de diversos componentes electrónicos 
para que funcione. Esses componentes também permitem que exista comunicação com 
o computador, de forma a enviar a informação registada por cada componente. Entre 
eles, evidencia-se o variador de frequência da roda exsicante, que permite que a roda 
























2.2. Princípio de Funcionamento 
O arrefecimento através da utilização do processo evaporativo/exsicante tem por 
objectivo aumentar o potencial de arrefecimento adiabático por via de uma prévia 
desumidificação do ar ambiente exterior, sendo directamente usado para o 
arrefecimento no Verão e para o aquecimento no Inverno. 
O ar condicionado que é insuflado no ambiente a climatizar, não possui qualquer 
mistura com o ar viciado resultante da exaustão, sendo continuamente renovado por ar 
do exterior. 
Esta característica torna este sistemas particularmente apropriados para o 
acondicionamento de ambientes que necessitam de cuidados específicos de higiene, tais 
como hospitais, maternidades, entre outras. 
De uma forma geral, é possível acondicionar as chamadas salas brancas com este 
tipo de sistemas, isto é, onde o nível de qualidade do ar se pretende bastante elevado. 
A parte do sistema com mais ênfase encontra-se numa roda desumidificadora com 
produtos exsicantes que remove a humidade do ar exterior (figura 2.3). 
Existe também uma roda permutadora que faz o pré-arrefecimento do ar novo 
exterior à custa do ar viciado rearrefecido por humidificação. 
A renovação das características exsicantes da roda desumidificadora é feita pelo ar 
de exaustão que é aquecido por intermédio de energia fornecida por uma conjunto de 
colectores solares e/ou por uma caldeira auxiliar. 
No período de Verão, o sistema terá que remover as cargas térmicas do espaço a 
climatizar. Nestas, estão incluídas as cargas térmicas internas: pessoas, computadores, 
diversos equipamentos; e os ganhos térmicos externos: janelas, paredes, tectos, entre 
outros. 
 






Figura 2.25. Esquema de funcionamento da UTA com tecnologia exsicante
 
O funcionamento duma UTA com estas características pode ser formalizado da 
seguinte maneira: 
 Na situação de Verão: 
O ar captado do exterior é desumidificado (1-2) adiabaticamente numa roda que 
contém material exsicante (cloreto de lítio) e deixa esta roda sob a forma de ar quente e 
seco. Posteriormente dá-se o arrefecimento sensível do ar (2-3) numa roda permutadora 
a partir do ar viciado proveniente dos espaços a climatizados que circula em contra-
corrente através dessa roda. O ar é então de novo, arrefecido (3-5) por humidificação 
(arrefecimento adiabático), antes de ser introduzido nos espaços a climatizar. 
Entretanto, as cargas térmicas do edifício aquecem o ar e o vapor de água produzido 
aumenta a sua humidade (6-7). Ao mesmo tempo, um igual caudal de ar está a ser 
aspirado para fora do edifício, o qual é arrefecido por humidificação (7-8), aquecido na 
roda permutadora (8-9), reaquecido num permutador (9-10) alimentado por uma fonte 
externa (sistema solar ou caldeira a gás) e conduzido para o exterior passando pela roda 
secadora (10-12) regenerando o exsicante. 
 




 Na situação de Inverno: 
Durante a época de aquecimento, o ar novo proveniente do exterior é aquecido em 
contra-corrente com o ar viciado proveniente do interior. O desumidificador (1-2) pode 
ser activo funcionando como permutador de entalpia (humidificação regenerativa do ar 
novo vindo do exterior) ou não (isto reduz o consumo de electricidade, já que se faz o 
by-pass do desumidificador), dependendo das condições climáticas. A roda permutadora 
(2-3), geralmente, encontra-se activa e o ar novo é de novo aquecido num permutador 
água - ar (3-4). Este permutador é alimentado pelo depósito solar ou por uma caldeira a 
gás. Entretanto o ar arrefece no interior do edifício devido a perdas térmicas (paredes, 
janelas, entre outras superfícies). Por último, no intervalo (7-12), o calor do ar de 
extracção é usado para pré-aquecer o ar novo proveniente do exterior na roda 
permutadora (8-9) e, eventualmente, transferir humidade e calor do ar de exaustão para 
o ar novo (10-11).  
Neste processo, o humidificador (7-8) e o permutador de calor (9-10) não estão 
activos. Só a roda desumidificadora e talvez a roda permutadora são equipamento 
especializado, havendo por isso, um número reduzido de fabricantes a nível mundial. 
No entanto, a restante tecnologia encontra-se disponível no mercado o que favorece a 
divulgação deste tipo de sistemas. 
 Descrição da Unidade de Demonstração no INETI 
A unidade instalada no Campus do INETI no Lumiar foi dimensionada para 
acondicionar o ambiente constituído pelos 11 gabinetes de trabalho, situados no rés-do-
chão do edifício G, onde se encontram as instalações do Departamento de Energias 
Renováveis (DER). Trata-se, contudo, de um edifício que foi construído com um 
objectivo diferente do actual, sofrendo por isso, algumas alterações quer ao nível do 
dimensionamento, design da UTA e sistema de distribuição do ar.  
O valor da carga térmica a remover no Verão impôs a modificação do desenho 
original da UTA, com a introdução de uma bomba de calor. Esta modificação revelou-
se imprescindível à adequação das dimensões da UTA ao espaço disponível.  
Seguidamente, apresenta-se uma tabela que estabelece as relações entre a 
























0,71 1 404,59 8,43 9,36 10,11 
0,91 2 314,56 13,89 15,43 16,66 
1,17 3 868,51 23,21 25,79 27,85 
1,42 5 698,35 34,19 37,99 41,03 
1,67 7 881,43 47,29 52,54 56,75 
1,92 10 417,77 62,51 69,45 75,01 
2,13 12 821,28 76,93 85,48 92,31 
2,38 16 007,59 96,05 106,72 115,25 
 
 Características principais da UTA: 
 Dimensões globais: 1290 x 1315 x 7060 mm 
 Caudal de ar: 5000 m3/h 
 Potência dos Ventiladores: 2,2 kWe 
 Potência da bomba de calor: 7,5 kWe 
 Potência eléctrica restante (rodas e bombas de circulação): 1,0 kWe 
A unidade foi dimensionada para uma potência de 28,6 kW. Para levar a cabo este 
arrefecimento é necessário fornecer à UTA uma potência térmica de 38,9 kW necessária 
à regeneração da roda exsicante. 
Nesta potência estão contabilizados a soma das potências térmicas do 
condensador da bomba de calor e do permutador de calor. Este permutador é alimentado 
pelo sistema solar, pelo depósito e pela caldeira auxiliar de acordo com as necessidades 
da UTA e a disponibilidade de energia de origem solar. 
Para os 2 valores de potência referidos encontra-se um COP de 0,75. 
 Descrição do Sistema Solar 
Os principais tipos de colectores disponíveis no mercado são apresentados na 
tabela 2.2. O arrefecimento solar diferencia-se da produção de água quente pelo nível 
elevado de temperatura à qual o calor útil deverá ser fornecido. Para chillers térmicos 
 60 
 
(de absorção e adsorção), a temperatura é, normalmente, acima dos 80ºC, sendo o valor 
mais baixo admitido de 50ºC. Para sistemas de arrefecimento exsicantes, a temperatura 
necessária varia entre os 55ºC e os 90ºC. Tendo em conta os elevados caudais para 
alimenta o sistema, é difícil obter uma estratificação no armazenamento de água quente 
e a temperatura de retorno do colector é também ela relativamente elevada reflectindo 
uma limitação na escolha do tipo de colector a utilizar.  
Os colectores planos e colectores a ar adaptam-se bem aos sistemas exsicantes. 
Em sistemas que utilizem chillers de absorção, a utilização de colectores planos 
selectivos está limitada a locais de elevada radiação solar. 
Para sistemas onde é necessário atingir temperaturas ainda mais elevadas, os 
colectores de tubo de vácuo com concentração óptica e os colectores CPC (compoud 
parabolic concentrator) podem ser considerados.  
Tabela 2.2. Configurações dos diferentes tipos de colectores existentes 
 
 Enumera-se de seguida algumas vantagens e desvantagens de um colector solar 




 Tem elevada eficiência mesmo com elevadas diferenças de temperaturas entre o 
absorsor e o meio envolvente; 
 Tem uma elevada eficiência com baixa radiação; 
 Suporta aplicações de calor com mais eficiência do que os colectores planos; 
 Funciona com elevadas temperaturas. 
Desvantagens: 
 Preço de aquisição mais elevado do que um colector plano. 
Os CPCs consistem em sistemas de concentração da radiação solar, para obtenção 
de temperaturas mais elevadas, com alto rendimento, devido às menores perdas 
térmicas, mas com características de simplicidade que os tornam equivalente, na 
montagem e utilização, aos colectores convencionais planos, pelo facto de se poderem 
colocar da mesma forma em telhados ou outras estruturas fixas e captar também a 
radiação solar difusa. 
 
Figura 2.27. Corte de secção de um colector solar CPC
 
Na altura em que a UTA começou a funcionar o sistema solar era constituído por 
24 colectores protótipo do tipo CPC, com uma área transparente total de cerca de 40 m
2
. 
Os colectores possuem tubos de vidro preenchidos com absorvedores de vidro 
escuro reciclado em forma de pequenas esferas. 
A eficiência dos colectores foi testada pelo LECS/INETI, de onde se obteve a 
seguinte curva parabólica:  
2( ) ( )
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Tf Temperatura média do fluido C
Tamb Temperatura ambiente C
Icol Radiação incidente no colector W m
 
 
Figura 2.28. Esquema de ligação do campo de colectores
 
Os 24 colectores funcionam em paralelos de 2 colectores em série, transferindo a 
energia colectada directamente à UTA ou a um depósito (através dum permutador 
externo de placas) com a capacidade de 2000 l que armazena energia, podendo, 
conforme a necessidade, o sistema recorrer também a esse depósito. 
 
Figura 2.29. Esquema do interior de um colector do tipo CPC
 
 Controlo do conjunto 
O Sistema, no seu conjunto, dispõe de sensores de temperatura, humidade e 
pressão (figura 2.29), bem como de aparelhos de medida da radiação, caudal e potência 
eléctrica. Desta forma, o sistema é monitorizado permanentemente, utilizando-se para 
isso, a informação recolhida pelos aparelhos, passando por um sistema de aquisição de 
dados até chegar ao armazenamento em massa dos mesmos e posterior recolha de 
informação. 
O sistema permite, igualmente, a visualização em tempo real da evolução do 
estado do ar na UTA, bem como o funcionamento dos elementos a ela associados, onde 








2.3. Medições Experimentais 
Com vista a uma maior credibilidade dos dados recolhidos através de todos os 
sensores presentes no conjunto UTA - colectores solares, procedeu-se a uma calibração. 
Em seguida é apresentado, como exemplo, o registo das temperaturas através do 
banho termoestático para um conjunto de sondas que medem valores num dado local do 
sistema. 
Tabela 2.3. Valores de temperatura no banho termoestático 
Data 17-10-2008 
  
Sondas T2.1; T2.2; T3.1; T3.2; T4.1; T4.2; T6 
  












15:48 5,3 5,25 5,18 5,19 5,25 
16:01 11 10,78 10,72 10,72 10,78 
16:12 16,9 16,73 16,66 16,66 16,72 
16:23 20,9 20,77 20,71 20,71 20,76 
16:34 25,4 25,24 25,17 25,18 25,23 
16:45 30,2 30,05 29,98 29,99 30,04 
16:56 35,2 35,16 35,08 35,09 35,15 
17:07 40,2 40,17 40,10 40,11 40,16 
17:18 44,7 44,68 44,60 44,61 44,66 
17:30 49,5 49,51 49,43 49,43 49,49 
17:41 55,7 55,72 55,65 55,65 55,70 
17:53 60,1 60,21 60,13 60,13 60,19 
18:04 65,2 65,28 65,20 65,20 65,25 
18:14 69,4 69,73 69,69 69,66 69,72 
 
Como o conjunto de dez medições, realizadas com intervalos de aproximadamente 
10 minutos, (tempo necessário para estabilizar a temperatura no valor desejado), elaborou-







Gráfico 2.1. Linearidade das temperaturas
 
Analisando o gráfico 2.1, verifica-se que a sonda está calibrada uma vez que a recta 
características apresenta-se linear. 
 Tratando-se de um teste aos sensores, este não envia no intervalo anteriormente 
apresentado, quaisquer valores para o módulo de aquisição de dados. Posteriormente e 
findo a verificação, é novamente feita a conexão ao sistema electrónico. 
 
Figura 2.31. Servidor que recolhe a informação de todos os sensores e envia para o PC
 
Já no computador, a visualização dos dados recolhidos é feita com o suporte da 
ferramenta Microsoft Excel.  
No apêndice 1, apresenta-se o formato de uma folha de recolha de dados 
proveniente do Excel. 
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Da mesma forma que o software indica os valores captados pelas sondas, também 
procede ao cálculo de diversos parâmetros que posteriormente são inseridos em gráficos de 
forma a uma percepção mais directa por parte do utilizador (Apêndice 2). 
2.4. Manutenção do Sistema 
Com vista a um melhor desempenho de todo o sistema, uma postura de manutenção 
preventiva deverá ser cumprida de modo a evitar paragens do conjunto por razões irrisórias. 
 Tendo em conta que o sistema apresenta uma extensa rede de tubagens, em que o 
fluido que por ela atravessa é a água, questões como a corrosão não podem ser 
negligenciadas. Uma fuga de água (por pequena que seja) leva a um gasto excessivo de 
água e até pode danificar a infra-estrutura onde o sistema está instalado. No entanto, pior do 
que atrás foi referido, é a situação em que a pouca água que ainda se encontra na instalação 
atingir temperaturas elevadas. Originando esta situação, na pior das hipóteses, o malefício 
de grande parte dos componentes do sistema solar. 
 Ocasionalmente, é necessária uma vistoria ao equipamento em geral, uma vez que o 
incorrecto funcionamento de um dos componentes poderá comprometer a avaliação de 
desempenho de todo o conjunto.  






































Para o tratamento de dados utilizou-se um critério de selecção de informação 
recolhida pelas sondas e restantes aparelhos. Os resultados foram avaliados com base nos 
indicadores energéticos descritos em seguida: 
 
 Parte Solar 
Radiação incidente - Qinc = valor indicado pelo piranómetro x área de colectores 
Energia colectada - Qcol = mcol (T21-T24)                           [3.1] 
Energia que chega ao permutador ainda no circuito primário_ 
Qhex_col =mcol (T22-T23)                   [3.2] 
Energia que passa para o circuito secundário antes de ir ao depósito solar 
Qhex_sto= msec (T26 –T25)                  [3.3] 
Energia fornecida ao depósito ou Energia que o depósito cede ao circuito_ 
Qdep = msec (T30 – T26)                  [3.4] 
Energia solar antes de chegar ao apoio_Qsol = msec (T30-T25)            [3.5] 
Energia fornecida à máquina DEC_Qdec = msec (T27-T25)                          [3.6] 
Energia fornecida pelo apoio_Qaux = (Qdec – Qsol)                [3.7] 
 
 Eficiências 

























Tendo em conta que: 
colm

 Caudal de água que circula nos colectores; 
secm

 Caudal de água que circula no circuito secundário. 
As temperaturas Txx são as recolhidas pelas sondas (figura 2.27) 
O valor do Cp da água é considerado constante: 
Cpágua = 4,18 KJ/kg. ºC 
 Parte referente à UTA 
No que diz respeito à unidade de tratamento de ar, a partir dos valores registados 
pelas sondas é possível calcular todas as entalpias de mistura nos pontos onde aquelas se 
encontram. Obtiveram-se igualmente, as temperaturas de orvalho, caudal de ar seco, 
pressões de saturação de vapor, pressões reais de vapor, pressões de ar seco e humidades 
absolutas nos mesmos pontos. Expressões utilizadas no cálculo dos indicadores: 
Energia removida pela máquina entre o ponto 2 e o ponto 7 (ver gráfico pág. 57) 
Potência de Arrefecimento1 = m

a (hm2-hm7)                       [3.11] 
Energia removida pela máquina entre o ponto 1 e o ponto 6 (ver gráfico pág. 57) 
Potência de arrefecimento2 = m

a (hm1-hm6)             [3.12] 
Energia fornecida à máquina para a regeneração do exsicante (é contabilizada a energia 
fornecida pelo sistema solar + caldeira + potência térmica do condensador da bomba de 
calor) 
Potência Regeneração Exsicante = m

a (hm12-hm9)            [3.13] 
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Energia eléctrica gasta pela bomba de calor - Qhp (valor indicado pelo medidor de potência) 
Remoção de Humidade na Roda Exsicante –
1 2
1
% 3.16RH  
 Da mesma forma, o valor do Cp do ar seco é considerado constante: 
Cpar = 1,005 KJ/Kg.ºC. 
 
 
Desde o início de funcionamento em princípios de 2000, o sistema tem tido, como já 
se referiu, resultados satisfatórios no que diz respeito à climatização dos gabinetes quer em 
termos de aquecimento, quer em termos de arrefecimento, como resultado da estratégia 
seguida de dar prioridade ao conforto. 
Por isso e em termos qualitativos a UTA pode ser avaliada, ao longo do tempo 
decorrido, pela positiva em face da satisfação que pode ser detectada pelos utentes, a qual 
se manteve após a introdução em 2008 das alterações já referidas.  
Esse comportamento positivo da UTA é apresentado e analisado a partir do conjunto 
de gráficos seguintes produzidas com base nos valores das grandezas psicométricas 
medidas e/ou calculadas, em diferentes modos operacionais da UTA.  
Em particular é analisado esse comportamento em face da introdução do novo 









3.1. Período de Verão 
Modo de arrefecimento sem humidificador na secção de admissão 
 Apresentam-se nos gráficos seguintes o comportamento do sistema numa situação 
típica de funcionamento anterior às modificações que foram reportadas, sem apoio da 
bomba de calor. O gráfico resumo 3.1. mostra num primeiro relance o comportamento 
aceitável em termos da temperatura média obtida nos gabinetes, mas já o 3.2. dá uma ideia 
da dificuldade da UTA em proporcionar as condições de conforto em face da dificuldade 
em proporcionar ar tratado para injectar nos gabinetes com a temperatura solicitada pelo 
sistema de controlo (T_room_in_set). 
 





























A energia em jogo (gráficos 3.3 e 3.4) tanto ao nível do circuito primário como no 
circuito secundário apresenta valores aceitáveis e condizentes com as condições 
externas do dia analisado.  
No gráfico 3.5 mostra-se a evolução da temperatura em diversos pontos 
representativos do circuito primário e secundário. 
 
 
E_Col_Loss Energia dissipada no permutador solar. 
E_Col_1 Energia cedida no permutador solar ao circuito secundário. 
E_Col_2 
Energia fornecida pelo sistema solar (antes do apoio da caldeira, 
depois do depósito solar). 
E_backup Energia fornecida pela caldeira. 
E_Dec Energia libertada na UTA  
E_Heatpump Energia fornecida pela bomba de calor. 
Gráfico 3.3. Energia diária fornecida e consumida pelo sistema 
 
 A energia total fornecida ao sistema (E_Dec) resulta no somatório da energia 
fornecida pelo sistema solar com a energia fornecida pela caldeira a gás natural. É de 
salientar que do E_Col_1 até ao E_Col_2, a energia dissipada é da ordem dos 10kWh 















Gráfico 3.4. Evolução diária das diversas potências em jogo 
 
Gráfico 3.5. Evolução da temperatura e caudal presentes nos dois circuitos 
 
 Neste dia em questão, a radiação atingiu valores consideráveis o que representou 
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Modo de arrefecimento com humidificador na secção de admissão  
 A situação de funcionamento analisada neste ponto é o contraponto da situação 
anterior uma vez que, ainda sem bomba de calor como apoio no modo de arrefecimento, 
pretende-se aqui mostrar o resultado da introdução do humidificador na secção de 
admissão da UTA. 
 
 
Gráfico 3.6. Temperatura interior versus condições externas. 
Como no caso anterior, são apresentados os gráficos resumo para a temperatura e 
energia em jogo assim como para a sua evolução no dia representativo que foi 
seleccionado, verificando-se que o sistema está a funcionar nas condições pretendidas. 
Neste dia em concreto registou-se uma temperatura exterior de 31ºC, tendo o sistema 
possibilitado a obtenção de uma temperatura no interior dos gabinetes que só 















Gráfico 3.7. Energia diária fornecida e consumida pelo sistema 
No gráfico 3.7, a energia perdida no permutador solar apresenta um valor que já 
padece de alguma preocupação. Poderá ser necessário modificar o tipo de isolamento a 
fim de minimizar as perdas nestes tipos de equipamentos.  
 
Gráfico 3.8. Temperaturas, ambiente, UTA e gabinete. 
 
 Apesar da temperatura exterior ter rondado os 31ºC, a temperatura no interior 
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Gráfico 3.9. Evolução diária das diversas potências em jogo 
 Apesar do formidável dia para a captação de energia solar por parte da bateria de 
colectores, cerca das 15h os valores das potências diminuíram drasticamente. Esta 
situação leva a concluir que o céu encheu-se de nuvens rapidamente. 
 
Gráfico 3.10. Valores de temperatura e caudal presentes nos dois circuitos 
 A temperatura que é registada no topo do depósito acumulador vai aumentando 
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Nos dois gráficos seguintes, comparam-se as condições de humidade em diversos 
pontos significativos da UTA, verificando-se que o humidificador alterou 
significativamente as condições de humidade do ar que antes da sua insuflação nos 
gabinetes. 
 
Gráfico 3.11. Evolução da humidade na UTA no dia 14 de Maio de 2004 (sem humidificador no 
final da conduta de admissão) 
 
Gráfico 3.12. Evolução da humidade na UTA no dia 30 de Setembro de 2008 (com humidificador no 























3.2. Período de Inverno 
 Em modo de aquecimento, a UTA apresenta um comportamento semelhante ao da 
fase anterior uma vez que a este nível não houve alteração no equipamento instalado. 
No dia seleccionado há uma forte componente da energia de apoio fornecida pela 
caldeira, sendo possível verificar o correcto funcionamento do esquema de controlo 
instalado que permite tirar partido da energia disponível e injectar o ar tratado nas 
condições óptimas para proporcionar as condições de conforto requeridas.  
 
 














Gráfico 3.14. Energia diária fornecida e consumida pelo sistema 
No gráfico 3.14, verifica-se que na situação de Inverno (período em que o céu a maior 
parte está nublado), a energia utilizada na unidade provem em grande parte da caldeira mural. 
 
Gráfico 3.15. Temperaturas, ambiente, UTA e gabinete. 
 A temperatura interior dos gabinetes manteve-se estável (23ºC) apesar de no 



















06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
Cº
26/Janeiro/2009




Gráfico 3.16. Evolução diária das diversas potências em jogo 
 Apesar de no dia em causa os níveis de radiação terem sido satisfatórios, a 
energia cedida pelos colectores não ultrapassou os 8kW. Mais uma vez a caldeira mural 
desempenhou um papel fundamental para o incremento da temperatura interior. 
 
Gráfico 3.17. Valores de temperatura e caudal presentes nos dois circuitos. 
 No gráfico 3.17, verifica-se que o caudal na parte do circuito primário é quase 
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Gráfico 3.18. Valores das diferentes humidades no dia 26 de Janeiro de 2009 
 
Nesta altura do ano os níveis de humidade apresentam maioritariamente valores 
elevados, contudo no interior dos gabinetes o ar encontrava-se um pouco seco. Esta 

























3.3. Avaria no humidificador na secção de extracção na situação de Verão 
Apresentam-se nos gráficos seguintes o comportamento do sistema numa situação 
atípica de funcionamento (o não funcionamento do humidificador da conduta de 
extracção). O gráfico resumo 3.19. mostra claramente o comportamento aceitável em 
termos da temperatura média obtida nos gabinetes, mas já o 3.20. dá uma ideia da 
dificuldade da UTA de insuflar ar a temperatura inferior, uma vez que a permuta de 
energia térmica não é tão eficiente com a anomalia em causa. 
 
Gráfico 3.19. Temperatura interior versus condições externas. 
 
Gráfico 3.20. Temperaturas, ambiente, UTA e gabinete. 
 Com a análise deste gráfico, facilmente percebe-se a diferença do não 
funcionamento do humidificador na conduta de insuflação. O s valores te temperatura 
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Gráfico 3.21. Evolução diária das diversas potências em jogo 
 Mais uma vez devido à abundância de energia solar, o conjunto de colectores 
solares “aproveitou” da melhor forma essa mesma energia, armazenando-a em forma de 





























Nos dois gráficos seguintes, comparam-se as condições de humidade em diversos 
pontos significativos da UTA, verificando-se que o não funcionamento do 
humidificador na conduta de extracção alterou significativamente as condições de 
humidade do ar. 
 
Gráfico 3.22. Evolução da humidade na UTA no dia 10 de Setembro de 2009 (sem humidificador na 
conduta de extracção) 
 
Gráfico 3.23. Evolução da humidade na UTA no dia 30 de Setembro de 2008 (com humidificador no 
























3.4. Qualidade do AR interior – Aspectos Gerais 
 
 Projectos de sistemas de Ar Condicionado 
A norma UNE 100-011-88, especifica as concentrações máximas de poluentes e 
os caudais mínimos de ventilação requeridos em diferentes situações. 
A Norma ASHRAE 62-1989 recomenda que só se introduza ar em condições 
aceitáveis, situando a entrada de ar fresco num lugar apropriado e especifica o volume 
mínimo aceitável, em pés cúbicos por pessoa, que deve ser administrado a áreas do 
edifício sempre que se encontrem ocupadas. 
Contudo, a ASHRAE questiona o facto de unicamente se usar a temperatura como 
indicador de variações no funcionamento do sistema e considera que os mesmos devem 
responder às solicitações de qualidade do ar interior. Em conjunto com essas 
solicitações devem ser controladas as emissões de máquinas e equipamentos que 
possam encontra-se dentro dos edifícios, tais como fotocopiadoras e impressoras que 
produzem elementos tóxicos. O ideal seria dispor de uma extracção directa para o 
exterior. 
 Economia de Energia e Qualidade Ambiental 
Existem diferentes modos de economizar energia num sistema de Ar 
Condicionado. 
Um dos habituais modos consiste em fechar hermeticamente o edifício, levando 
desta forma o aparecimento de diversos problemas, tais como: 
O ar interior vicia-se constantemente pelas emissões dos produtos e actividades, 
ficando todos os agentes poluidores concentrados por não se dispor de ar exterior 
suficiente para os diluir; 
O edifício acaba por trabalhar em pressão negativa em relação ao ar exterior, e se 
os andares inferiores são por exemplo garagens, os produtos derivados das combustões 
tendem a ser aspirados até ao interior. Geralmente aumenta a infiltração permitindo a 
passagem do ar sem a devida filtragem nem tratamento. 
 Para melhor compreender o processo de poupança de energia de um sistema 
exsicante com duas rodas, será feita uma comparação entre este sistema e o 
convencional, aquando do arrefecimento e desumidificação. Parte-se do principio que  




Gráfico 3.24. (a) Comparação de um sistema exsicante com um sistema convencional; (b) Processo 
de regeneração do exsicante. Fonte: http://www.pnl.gov/fta/8_tdd.htm 
4. Sistema exsicante 
Desumidificação 
 A: Entrada de ar novo – Ar quente e húmido entra na roda exsicante (ponto A 
no diagrama psicrométrico). 
 A-B: Desumidificação – À medida que a humidade é removida, o calor gerado 
quando a água é “adsorvida” (processo semelhante á condensação) passa para o 
fluxo de ar, aumentando a sua carga sensível. No entanto B, o ar quente e seco 
não pode ser directamente usado para o acondicionamento dos espaços. 
Arrefecimento 
 B-C: Perda de calor ou pós arrefecimento – O ar, agora desumidificado, passa 
pela roda permutadora de calor onde troca energia com o ar de extracção 
(retorno) oriundo do espaço condicionado, arrefecendo-o. 
 C-D: Arrefecimento suplementar – O ar que deixa a roda permutadora precisa 
de sofrer uma nova redução de temperatura. Para isso, utiliza-se, por exemplo, 
um sistema convencional de compressão de vapor. 








 E-H: Recuperação de calor – O ar de extracção entra na roda permutadora onde 
troca calor com o ar quente e seco proveniente da roda exsicante. Parte do calor 
perdido no passo B-C é recuperada neste processo. 
 H-I: Adição de calor – O ar de extracção é aquecido para que a pressão de 
vapor no exsicante aumente. 
 I-J: Reactivação – O fluxo de ar quente seca e reactiva o exsicante saturado. 
 
 Sistema convencional 
 
Arrefecimento sensível 
 A: Entrada de ar novo – Ar fresco, quente e húmido entra nas serpentinas do 
evaporador de um sistema convencional de compressão de vapor (ponto A no 
diagrama psicrométrico). 
 A-F: Arrefecimento sensível – O ar é arrefecido até ficar saturado. Como tal, 
não pode ser injectado no espaço a condicionar apesar de a temperatura ser 
suficientemente baixa. Por isso, é necessário remover humidade; isso consegue-
se reduzindo ainda mais a temperatura do ar, abaixo do seu ponto d orvalho. 
 
Arrefecimento latente (desumidificação) e reaquecimento 
 F-G: Desumidificação – O evaporador continua a arrefecer o ar e isso provoca a 
condensação da humidade. Se o ambiente pretendido for seco (menos de 5,71 
g/kG de ar seco), o ar tem que ser arrefecido a menos de 6,11ºC (43ºF). Claro 
que neste estado está demasiado frio para circular no espaço condicionado. 
 G-D: Reaquecimento – O ar frio e seco é misturado com ar quente ou 
reaquecido à temperatura desejada (ponto D). 
 D-E: O ar de exaustão que deixa o espaço condicionado encontra-se no estado E. 
 
Nos gráficos 3.24 e 3.25, podem contemplar-se as diferenças entre os dois sistemas no 
que respeita à forma como é feita a desumidificação. A quantidade de energia poupada 
depende sobretudo da capacidade do sistema híbrido transferir parte da carga de 




 Manutenção Higiénica 
Aquando da instalação dos sistemas de AVAC bem como as redes de condutas, 
estes têm uma capacidade inerente de absorver pó e sujidade. 
A rapidez com que estes elementos se acumulam depende da quantidade de 
sujidade que se encontram nas condutas ao serem instaladas, da eficácia dos filtros na 
entrada do sistema e da quantidade de elementos poluidores que entram no sistema em 
zonas a jusante dos filtros. 
A Norma 62-1989 AHRAE reconhece especificamente que muitos dos problemas 
do ar interior são derivados da falta de manutenção ou manutenção higiénica 
inadequada e recomenda que os interiores dos sistemas AVAC sejam inspeccionados e 
limpos de acordo com o programa pré-estabelecido. 
 Controlo dos Níveis de Dióxido de Carbono 
 Fontes 
A única fonte importante de emissões de CO2 em espaços interiores, são as 
próprias pessoas. No processo de respiração inala-se 02 e exala-se CO2. 
O dióxido de carbono não se considera um poluente propriamente dito, mas que a 
muito altos níveis, difíceis de alcançar, serve como indicador muito útil dos níveis de 
ventilação necessários, devido à grande variação de concentrações no exterior e interior. 
O nível exterior médio de CO2 é da ordem de 300-350 ppm, enquanto em 
interiores é comum encontrarem-se concentrações de 400 a 1000 ppm. 
Se o edifício se mantiver fechado hermeticamente, a concentração de CO2 
incrementa-se progressivamente com os níveis de todos os poluentes que se geram 
constantemente pela actividade e pelos materiais interiores. 
O dióxido de carbono não é um poluente grave, é um asfixiante simples, mas 
necessita de concentrações elevadíssimas para manifestar os seus efeitos. 
No entanto, com níveis altos no interior, podem-se observar certos efeitos prejudiciais 
sobre a população exposta. 
Quando os níveis de dióxido de carbono excedem de 800 a 1000 ppm nas áreas 
interiores, muitas pessoas começam a sentir-se incomodadas com dores de cabeça, 





 Limites máximos recomendados  
Historicamente, o limite máximo aceitável par ao dióxido de carbono foi proposto 
pelos organismos de Higiene e Segurança no Trabalho. 
Nos EUA a Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais 
(ACGIH) estipula um máximo de 5000 ppm TWA (média de tempo compensado) para 
um dia normal de oito horas de trabalho. 
Valor que se reflecte na Norma Espanhola do Ministério da Indústria, para níveis 
permitidos em interiores de ambientes sujeitos a ar condicionado. 
No entanto, este limite actualmente considera-se obsoleto. A associação norte-
americana ASHRAE adoptou um limite de 1000 ppm, elevando a proporção mínima 
necessária de ventilação para os edifícios de escritório (norma ASHRAE 62-89). 
 Conforto Termo higrométrico 
Um dos propósitos dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado é 
administrar ar nas áreas ocupadas do edifício de forma a conseguir uma temperatura 
ambiente que seja confortável para a maioria dos utentes. A maior parte das normas 
internacionais entende que é normal que exista certa percentagem de pessoas 
insatisfeitas, considerando-se habitualmente aceitável desde que haja satisfação em 80% 
dos ocupantes: 
É de grande importância salientar que as condições térmicas de um determinado 
ambiente são influenciadas por diversos factores: 
Factores Pessoais: Actividade metabólica das pessoas, o que depende da sua 
constituição e do tipo de actividade que realizam; Tipo de vestuário, que normalmente 
muda no Verão e Inverno. 
Factores Ambientais: Temperatura Seca. É a temperatura medida em 
termómetros de bolbo seco; 
Temperatura Radiante. Só existe quando há diferença de temperatura entre 
diversos pontos. Quando as diferenças de temperatura são baixas o seu efeito é pouco 
apreciável. A incidência do Sol é praticamente o único factor que afecta neste sentido o 
ambiente dos escritórios; 
Velocidade do Ar. Logicamente, a velocidade do ar tem pouco efeito directo sobre 
o conforto térmico ao aumentar a capacidade de permuta de calor, tanto sensível como 
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latente por sudação. Em, escritórios, consideram-se normais velocidades abaixo de 0,15 
m/s;  
Humidade Relativa: Uma humidade relativa inferior a 20% seca os olhos a 
mucosa nasal e a garganta, aumentando a possibilidade de infecções microbiológicas 
destes órgãos, causando particular incomodo aos utente com lentes contacto. Contudo, 
uma humidade relativa igual ou superior a 70% pode originar condensações em 
superfícies frias. Isto pode originar uma película de água condensada que permite a 
multiplicação de microrganismos, tais como fungos, bactérias que se encontram sempre 
presentes e que desagregam os seus esporos, células vegetativas, e diversos subprodutos 
no ar que respiram os utentes do edifício. 
A Norma internacional ASHRAE recomenda como temperaturas e humidades 
confortáveis as seguintes: Para inverno temperaturas entre 20 a 24ºC e 30 a 60% de 














































A unidade de tratamento de ar com sistema evaporativo exsicante tem vindo a ser 
analisada e avaliada desde o início da sua entrada em funcionamento (ano 2000), com 
base na monitorização detalhada que o conjunto de sensores e outro equipamento de 
medida implantados permite levar a cabo. Essa avaliação mostra que em termos globais 
o sistema tem vindo a permitir a climatização dos espaços de gabinete inicialmente 
previstos, com resultados satisfatórios dado o grau de satisfação dos respectivos utentes.  
No entanto tem sido igualmente possível a detecção de algumas incorrecções que 
têm vindo a ser corrigidas, dadas as características de demonstração que este sistema 
possui, pela sua localização no DER e pelas possibilidades de análise de que dispõe. As 
alterações introduzidas dizem respeito tanto ao hardware como ao software de análise e 
controle. Este último foi alterado ainda numa fase inicial de modo a conferir-lhe 
características de código aberto que não possuía, possibilitando dessa forma as 
alterações aos diversos modos de funcionamento, que a experiência foi aconselhando, 
tendo em vista a maximização do comportamento térmico da UTA. 
Ultimamente foi alterado o desenho inicial da UTA com a introdução do 
humidificador na secção de entrada que não possuía, com a consequente alteração no 
esquema básico de funcionamento, por forma a minimizar o tempo de funcionamento da 
bomba de calor e a maximizar a fracção solar. O software de controle foi alterado em 
consonância e os resultados foram satisfatórios no essencial, isto é, em termos globais 
do conforto conseguido nos gabinetes climatizados. Foram no entanto detectadas 
algumas situações menos conseguidas que se espera possam ser ultrapassadas na 
próxima época de arrefecimento, através de um conjunto de ajustes ao nível do controle, 
e principalmente nos modos de funcionamento onde intervém o novo humidificador. 
Também a análise de resultados irá ser ajustada ào esquema de análise que foi 
acordado ao nível da Task 38 do Programa Solar Heating and Cooling  da AIE, por 
forma a serem obtidos os indicadores de performance acordados com base num 
tratamento de dados standardizado. Também a este nível se espera evoluir e ultrapassar 
a dispersão na apresentação de resultados que, aos anos iniciais correspondentes à 
introdução da tecnologia necessariamente acarreta, tornando mais fácil e mais correcta a 
comparação entre as diferentes soluções. 
O conjunto de medidas em curso irá permitir pôr a máquina a funcionar de acordo 
com as expectativas iniciais, juntando ao grau de satisfação das pessoas que já existe, 
um bom desempenho em termos energéticos. 
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Dado que se trata de um dos primeiros sistemas deste tipo instalados em Portugal 
e dada a sua localização no INETI, o sistema tem vindo a ser largamente visitado por 
técnicos interessados, a quem são explicados os princípios de funcionamento e os 
resultados já obtidos; desta forma o carácter de demonstração desta unidade tem vindo a 
ser cumprido. 
 Durante o acompanhamento da UTA, surgiram algumas situações que fizeram com 
que toda a unidade tivesse de ser parada. Na fase inicial, necessitou-se de verificar a 
veracidade dos valores lidos pelas sondas, uma vez que esses dados revelaram-se muito 
importantes para a compressão do funcionamento. Posteriormente, a electrobomba do 
humidificador de extracção avariou, no entanto, rapidamente se adjudicou uma 
semelhante e instalou-se. Por volta do mês de Fevereiro de 2009 o permutador de placas 
que faz a permuta de energia térmica entre o circuito primário e o circuito secundário 
rompeu-se devido á corrosão interna que mais tarde, com uma análise pormenorizada, 
se veio a descobri. Por último, durante o mês de Setembro, a electrobomba da conduta 
de insuflação acabou por avariar também, fazendo com que o sistema apresente um 
funcionamento semelhante ao que tinha, anteriormente á instalação deste componente. 
 Concluísse assim, que para as estações intermédias (Primavera e Outono) o sistema 
de arrefecimento instalado no Departamento de Energias Renováveis funciona com 
alguma fiabilidade. A bomba de calor, funcionou apenas nos dias mais críticos da 
temporada de Verão, de forma a colmatar a necessidade de energia de arrefecimento a 
insuflar para os gabinetes. O calor rejeitado deste dispositivo (no condensador) 
representa uma grande fatia de energia que é fornecida para a regeneração da roda.  
 Em relação ao sistema de controlo, concluo que tem de ser melhor afinado, uma vez 
que, apesar da grande disponibilidade energética solar, a máquina requeria os “serviços” 
da caldeira em vez de ir buscar energia ao depósito solar. No Inverno, o mesmo 
problema no controlo fez com que muitas vezes só a caldeira a gás natural funcionasse, 
sendo que a parte solar era pouco utilizada. 
 
Sugestões: 
 Revisão de grande parte do sistema de controlo do equipamento; 
 Continuação da elaboração do relatório referente à Task 38 que de futuro irá ser 
uma importante ferramenta para partilhar com colegas de outras instituições, 
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Apêndice 1 - Visualização da folha em Excel que evidencia todos os dados captados pelas sondas  
 
 















Apêndice 4 – Temperaturas nos diversos pontos do sistema 
 
Para o dia 15 de Outubro - temperatura exterior máxima - funcinamento no modo DEC (Without Heat Pump) 15h02m 
  
















26,6 30,1 22,7 22,8 23,6 25,0 24,3 19,8 26,9 27,1 35,1 32,8 
ºc 















c H_EA_desic H_room 
  
  




          
  
T_outdoor H_outdoor 
         
  
29,0 8,8                     
            
            Para o dia 15 de Setembro - temperatura exterior máxima - funcinamento com auxílio da bomba de calor 14h44m 
  
















27,5 29,5 22,1 22,3 22,2 24,5 24,3 19,5 25,9 26,8 34,3 35,5 
ºc 
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16,2 16,0 19,1 19,3 25,4 24,4 20,0 19,6 17,1 17,1 16,9 17,4 
ºc 
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12,2 4,5                     
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Apêndice 5 – Tabela com valores de saturação de pressão e entalpia de vapor  
 
A baixas pressões o vapor de água comporta-se quase como um gás ideal. Nesse 
caso, a entalpia depende essencialmente da temperatura.  
Com vista ao cálculo das entalpias de mistura e tendo em conta que se dispõe de 
duas medidas – temperatura e humidade relativa – é necessário para o efeito esboçar as 
curvas de saturação da pressão e entalpia de vapor. Na tabela seguinte apresentam-se as 

























Apêndice 6 – Factores de conversão 
 
 
 
 
 
 
